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АДМИНИСТРАЦИЯ ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внесении изменений в программу комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Яковлевского городского округа

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 
«Об утверждении требований к программам комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», в связи с 
внесением изменений в схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и 
водоотведения, администрация Яковлевского городского округа
п о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в программу комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры Яковлевского городского округа,
утвержденную постановлением администрации Яковлевского городского 
округа от 09.12.2019 года № 802 «Об утверждении программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Яковлевского городского 
округа», изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. МБУ «Управление цифрового развития Яковлевского городского 
округа» (Бабанин М.Н.) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте органов местного самоуправления Яковлевского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по строительству, транспорту, ЖКХ и 
системам жизнеобеспечения Твердохлебова Д.В.
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Введение
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Яковлекского городского округа Белгородской области на 2019-2038 годы (далее - 
Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 
29.12.2014 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», а также 
Федерального закона от 22.12.2004 г. № 210 «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Генерального плана муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа -  документ, устанавливающий перечень мероприятий по 
строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и 
водоотведения, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и 
программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на 
долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, 
федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, 
региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами 
водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами.

Система коммунальной инфраструктуры -  комплекс технологически связанных 
между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления 
поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и 
водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным 
системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального 
строительства, а также объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых бытовых отходов.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию 
системы коммунальной инфраструктуры -  программа финансирования строительства и 
(или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры в целях реализации 
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Ответственность за разработку Программы и ее утверждение закреплены за 
органами местного самоуправления. Инвестиционная программа организации 
коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры 
разрабатывается организациями коммунального комплекса, согласуется и представляется 
в орган регулирования или утверждается представительным органом муниципального 
образования.

На основании утвержденной Программы орган местного самоуправления может 
определять порядок и условия разработки производственных и инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса с учетом местных особенностей и муниципальных 
правовых актов. Программа является базовым документом для разработки 
инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса 
муниципального образования.

Утвержденная Программа является документом, на основании которого органы 
местного самоуправления и организации коммунального комплекса принимают решение о 
подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального 
строительства (объекты производственного назначения -  головные объекты систем 
коммунальной инфраструктуры и линейные объекты систем коммунальной 
инфраструктуры), о подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов 
строительства, реконструкции и капитального ремонта перечисленных объектов 
капитального строительства.

Логика разработки Программы базируется на необходимости достижения плановых 
уровней индикаторов состояния коммунальной инфраструктуры муниципального
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образования, которые одновременно являются индикаторами выполнения 
производственных и инвестиционных программ организациями коммунального комплекса 
при соблюдении ограничений по финансовой нагрузке на семейные и местный бюджет, то 
есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности 
коммунальных услуг для потребителей муниципального образования. Коммунальные 
системы -  капиталоёмкие и масштабные. Отсюда достижение существенных изменений 
параметров их функционирования за ограниченный интервал времени затруднительно. В 
виду этого Программа рассматривается на длительном временном интервале (до 2038 
года).

Целью разработки Программы является обеспечение надежности, качества и 
эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми 
потребностями развития муниципального образования на период 2019-2038 гг.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам 
осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования 
и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Основными задачами Программы являются:
• инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования;
• взаимоувязанное по срокам и объемам финансирования перспективное 

планирование развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования;

• разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

• повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных 
услуг муниципального образования;

• совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение 
энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования;

• повышение инвестиционной привлекательности коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования;

• обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной 
инфраструктуры и потребителей муниципального образования.

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:
• целевом -  мероприятия и решения Программы должны обеспечивать 

достижение поставленных целей;
• системности -  рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования как единой системы с учетом взаимного 
влияния всех элементов Программы друг на друга;

• комплексности -  формирование Программы в увязке с различными целевыми 
программами (областными, муниципальными, предприятий и организаций), 
реализуемыми на территории муниципального образования.

Перспективные показатели развития муниципального образования являются основой 
для разработки Программы и формируются на основании:

• схемы территориального планирования муниципального образования, в том 
числе схемы границ земельных участков, которые предоставлены для 
размещения объектов капитального строительства местного значения, или на 
которых размещаются объекты капитального строительства, находящиеся в 
собственности муниципального образования, а также границ зон 
планирования, размещения объектов капитального строительства местного 
значения;

• генерального плана муниципального образования;
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• правил землепользования и застройки муниципального образования;
• схемы теплоснабжения муниципального образования;
• схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования.

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми
актами и документами:

• федеральным законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

• указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 г. № 889 «О 
некоторых мерах по повышению энергетической и экологической 
эффективности российской экономики»;

• постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 г. № 464 «Об утверждении 
Правил финансирования инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро- 
и (или) теплоснабжения»;

• постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах 
ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных 
индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;

• постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов»;

• постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 г. № 857 «Об особенностях 
применения Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

• приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 г. № 48 
«Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения 
производственных и инвестиционных программ организаций коммунального 
комплекса»;

• приказом Министерства регионального развития РФ от 10.07.2007 г. № 45, 
содержащего методические рекомендации по разработке инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса и методические 
рекомендации по разработке производственных программ организаций 
коммунального комплекса;

• инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, 
расположенных на территории муниципального образования и (или) 
осуществляющих деятельность на территории муниципального образования;

• программами энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
организаций коммунального комплекса, расположенных на территории 
муниципального образования и (или) осуществляющих деятельность на 
территории муниципального образования (при их наличии);

• методическими рекомендациями по разработке программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры населенных пунктов, 
городских округов, утвержденные Приказом Министерства регионального 
развития РФ № 359/ГС от 01.10.2013 г;

• постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г.№ 
502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры населенных пунктов, городских 
округов».

5



1. Паспорт программы
Наименование
Программы:

Программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Яковлевского городского округа на 2019- 
2038 годы

Основание для разработки 
Программы:

• Федеральный закон от 29.12.2014 № 190-ФЗ 
«Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

• Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» №131-Ф3 от 06.10.2003 г.;

• Федеральный закон «Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса» 
№210-ФЗ от 30.12.2004 г.;

• Федеральный закон «О теплоснабжении» № 190-ФЗ от 
27.07.2010 г.;

• Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении»;

• Федеральный закон от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О 
газоснабжении в Российской Федерации»;

• Федеральный закон от 26.03.2003 №35-Ф3 «Об 
электроэнергетике»;

• «Методические рекомендации по разработке программ 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры населенных пунктов, городских 
округов», утвержденные Приказом Министерства 
регионального развития РФ №359/ГС от 01.10.2013 г.;

• «Методика провидения мониторинга выполнения 
производственных и инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса» №48 от 
14.04.2008 г.;

• Схема территориального планирования 
муниципального образования;

• Генеральный план муниципального образования;
• Схемы теплоснабжения муниципального образования;
• Схемы водоснабжения и водоотведения 

муниципального образования;
Заказчик Программы: Администрация Яковлевского городского округа

Разработчик Программы: ОГБУ "Центр энергосбережения Белгородской области"
Цель Программы Целью Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
является качественное и надежное обеспечение 
коммунальными услугами потребителей муниципального 
образования, улучшение экологической ситуации в 
муниципальном образовании.
Программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования является 
базовым документом для разработки инвестиционных и 
производственных программ организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования.
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Задачи Программы Основными задачами Программы являются:
• инженерно-техническая оптимизация систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования;

• взаимосвязанное по срокам и объемам 
финансирования перспективное планирование 
развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования;

• разработка мероприятий по комплексной 
реконструкции и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования;

• повышение надежности коммунальных систем и 
качества коммунальных услуг муниципального 
образования;

• совершенствование механизмов развития 
энергосбережения и повышение энергоэффективности 
коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования;

• повышение инвестиционной привлекательности 
коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования;

• обеспечение сбалансированности интересов субъектов 
коммунальной инфраструктуры и потребителей 
муниципального образования.

Важнейшие целевые 
показатели Программы

Система теплоснабжения:
• аварийность системы теплоснабжения;
• перебои в снабжении потребителей;
• продолжительность поставки товаров и услуг;
• уровень потерь;
• удельный вес сетей, нуждающихся в замене;
• протяжённость сетей, нуждающихся в замене;
• доля потребителей в жилых домах, обеспеченных 

доступом к коммунальной инфраструктуре;
• удельное теплопотребление.

Система водоснабжения:
• аварийность системы водоснабжения;
• перебои в снабжении потребителей;
• продолжительность поставки товаров и услуг;
• уровень потерь;
• износ системы водоснабжения;
• удельный вес сетей, нуждающихся в замене;
• уровень загрузки производственных мощностей;
• обеспеченность потребления товаров и услуг 

приборами учёта;
• соответствие качества воды установленным 

требованиям;
• удельное водопотребление;
• доля потребителей в жилых домах, обеспеченных 

доступом к коммунальной инфраструктуре.
Система водоотведения:

• аварийность системы водоотведения;
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• продолжительность поставки товаров и услуг;
• уровень потерь;
• износ системы водоснабжения;
• удельный вес сетей, нуждающихся в замене;
• соответствие качества сточных вод, установленным 

требованиям;
• уровень загрузки производственных мощностей;
• доля потребителей в жилых домах, обеспеченных 

доступом к коммунальной инфраструктуре.
Утилизация твёрдых бытовых отходов:

• запас вместимости площадок захоронения ТКО.
Сроки и этапы реализации 

Программы Сроки реализации программы: 2019-2038 годы.

Объем и источники 
финансирования 

Программы:

Общий объем финансирования программных мероприятий за 
период 2019-2034 гг. (Актуализация 2021 года) составляет 
574 587,88 тыс. руб.
К источникам финансирования программных мероприятий 
относятся федеральные средства и средства бюджета 
Белгородской области.
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2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования

2.1 Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения 
муниципального образования

2.1.2 Теплоснабжение
ООО «Белрегионтеплоэнерго» является производителем тепловой энергии для 

отопления и горячего водоснабжения в Яковлевском городском округе.
В эксплуатации предприятия имеются 22 котельные. Котельные оборудованы 

водогрейными котлами в количестве 74 штуки, из них 24 котла HP-18 - срок эксплуатации 
которых более 20 лет. На данный момент основная часть эксплуатируемого предприятием 
оборудования нуждается в модернизации, для дальнейшего бесперебойного и надежного 
обеспечения потребителей производимыми ресурсами.

Протяженность тепловых сетей Яковлевского городского округа находящихся на 
балансе предприятия ООО «Белрегионтеплоэнерго» составляет 39, 881 км. в двухтрубном 
исчислении, из них 21,74 км требуют замены.

Отопление частного сектора -  индивидуальное.
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Таблица 1

Приросты площади строительных фондов зданий Алексеевской территории на 2013- 2027 год.
Тип
жилья

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

И ндивидуальное 
Ж илье (м 2)

1014 1053 1118 1131 1079 1092 1105 1118 1131 1144 1157 1170 1183 1196 1209

М ногоэтаж ное 
Ж илье (м 2)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ВСЕГО: 1014 1053 1118 1131 1079 1092 1105 1118 1131 1144 1157 1170 1183 1196 1209

Таблица 2
Приросты площади строительных фондов зданий Бутовской территории на 2013- 2027 год.

Тип
жилья

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

И ндивидуальное 
Ж илье (м 2)

897 932 989 1000 955 966 978 989 1000 1012 1024 1035 1046 1058 1070

М ногоэтаж ное 
Ж илье (м 2)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ВСЕГО: 897 932 989 1000 955 966 978 989 1000 1012 1024 1035 1046 1058 1070

Таблица 3
Приросты площади строительных фондов зданий Быковской территории на 2013- 2027 год.

Тип
жилья

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

И ндивидуальное 
Ж илье (м 2)

1053 1094 1135 1176 1216 1256 1296 1336 1376 1416 1456 1496 1536 1576 1616

М ногоэтажное 
Ж илье (м 2)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ВСЕГО: 1053 1094 1135 1176 1216 1256 1296 1336 1376 1416 1456 1496 1536 1576 1616
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Таблица 4

Приросты площади строительных фондов зданий Гостищевской территории на 2013- 2027 год.
Тип
жилья

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2017
год

Индивидуальное 
Ж илье (м 2)

897 932 989 1000 955 966 978 989 1000 1012 1024 1035 1046 1058 1070

М ногоэтаж ное 
Ж илье (м 2)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ВСЕГО: 897 932 989 1000 955 966 978 989 1000 1012 1024 1035 1046 1058 1070

Таблица 5
Приросты площади строительных фондов зданий Дмитриевской территории на 2013- 2027 год.

Тип
жилья

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

И ндивидуальное 
Ж илье (м2)

897 932 989 1000 955 966 978 989 1000 1012 1024 1035 1046 1058 1070

М ногоэтаж ное 
Ж илье (м2)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.

Таблица 6
Приросты площади строительных фондов зданий Завидовской территории на 2013- 2027 год.

Тип
жилья

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

Индивидуальное 
Ж илье (м2)

663 688 713 738 763 788 813 838 863 888 913 938 963 988 1013

М ногоэтажное 
Ж илье (м2)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ВСЕГО: 663 688 713 738 763 788 813 838 863 888 913 938 963 988 1013
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Таблица 7

Приросты площади строительных фондов зданий Казацкой территории на 2013- 2027 год.
Т и п
ж и л ь я

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

И ндивидуальное 
Ж илье (м 2)

624 648 672 694 718 738 758 779 798 812 825 845 865 885 1005

М ногоэтажное 
Ж илье (м 2)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ВСЕГО: 624 648 672 694 718 738 758 779 798 812 825 845 865 885 1005

Таблица 8
Приросты площади строительных фондов зданий Кривцовской территории на 2013- 2027 год.

Т и п
ж и л ь я

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

И ндивидуальное 
Ж илье (м 2)

663 688 713 738 763 788 813 838 863 888 913 938 963 988 1013

М ногоэтажное 
Ж илье (м 2)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ВСЕГО: 663 688 713 738 763 788 813 838 863 888 913 938 963 988 1013

Таблица 9
Информация о намерениях по строительству объектов социально-культурного назначения до 2027 года

№
п/п

Год стр о и тел ь с тв а Н аи м ен о ван и е  и адрес об ъ екта

1. 2027 ДК с. Кривцово
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Таблица 10

Приросты площади строительных фондов зданий Кустовского территории на 2013- 2027 год.
Тип
жилья

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

И ндивидуальное 
Ж илье (м 2)

897 932 989 1000 955 966 978 989 1000 1012 1024 1035 1046 1058 1070

М ногоэтаж ное 
Ж илье (м 2)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ВСЕГО: 897 932 989 1000 955 966 978 989 1000 1012 1024 1035 1046 1058 1070

Таблица 11
Приросты площади строительных фондов зданий Смородинской территории на 2013- 2027 год.

Тип
жилья

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

20217
год

И ндивидуальное 
Ж илье (м 2)

507 527 547 567 587 607 627 647 667 687 707 727 747 767 787

М ногоэтаж ное 
Ж илье (м 2)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ВСЕГО: 507 527 547 567 587 607 627 647 667 687 707 727 747 767 787

Таблица 12
Информация о намерениях по строительству объектов социально-культурного назначения до 2025 года

№
п/п

Г од строительства Наименование и адрес объекта

1. 2025 Закольцовка водопровода г. Строитель х Глушинский
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Таблица 13

Приросты площади строительных фондов зданий Стрелецкой территории на 2013- 2027 год.
Тип
жилья

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

И ндивидуальное 
Ж илье (м 2)

1443 1498 1553 1593 1633 1673 2103 2143 2183 2223 2263 2305 2345 2385 2500

М ногоэтаж ное 
Ж илье (м 2)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

В СЕГО : 1443 1498 1553 1593 1633 1673 2103 2143 2183 2223 2263 2305 2345 2385 2500

Таблица 14
Приросты площади строительных фондов зданий города Строитель на 2013- 2027 год.

Тип
жилья

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

И ндивидуальное 
Ж илье (м2)

16770 17415 18490 18705 17845 18069 18275 18490 18705 18920 19135 19350 19565 19780 19995

М ногоэтаж ное 
Ж илье (м 2)

2666 2236 2236 2236 2709 3139 3096 3096 3311 3526 3526 3698 3698 4128 4128

В СЕГО : 19436 19651 20726 20941 20554 21208 21371 21371 43387 22446 22661 23048 23263 23908 24123

Таблица 15
Информация о намерениях по строительству объектов социально-культурного назначения до 2025 года

№
п/п

Год строительства Наименование и адрес объекта

1. 2020 год - Детский сад 280 м ест г. Строитель
- Ш кола на 450 учащ ихся мкр. Сретинский г. С троитель

2 2025 год - Детский сад на 240 м ест мкр. «Сретинский» г. Строитель
- Закольцовка водопровода г. Строитель мкр. «Сретинский», мкр «Глушинский»
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Таблица 16

Приросты площади строительных фондов зданий Терновской территории на 2013- 2027 год.
Тип
жилья

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

И ндивидуальное 
Ж илье (м 2)

1794 1863 1933 2003 2073 2143 2213 2283 2353 2373 2443 2463 2483 3000 3000

М ногоэтажное 
Ж илье (м2)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ВСЕГО: 1794 1863 1933 2003 2073 2143 2213 2283 2353 2373 2443 2463 2483 3000 3000

Таблица 17
Информация о намерениях по строительству объектов социально- культурного значения до 2027 года

№ п/п Год строительства Наименование адрес объекта
1 2023 О чистные сооружения 200 куб.м /сут.

Таблица 18
Приросты площади строительных фондов зданий Томаровской территории на 2013- 2027 год.

Тип
жилья

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

Индивидуальное 
Ж илье (м2)

5460 5670 6020 6090 5818 5880 5950 6020 6090 6160 6230 63006370 6440 6490 6510

М ногоэтажное 
Ж илье (м2)
ВСЕГО: 5460 5670 6020 6090 5818 5880 5950 6020 6090 6160 6230 63006370 6440 6490 6510

Таблица 19
Информация о намерениях по строительству объектов социально-культурного назначения до 2025 года

№
п/п

Год строительства Наименование и адрес объекта

1 2021 Крытый ледовы й каток в п. Томаровка
2 2023 Детский сад на150 м ест в п. Томаровка
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Таблица 20

Приросты площади строительных фондов зданий Яковлевской территории на 2013- 2027 год.
Т и п
ж и л ь я

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

И ндивидуальное 
Ж илье (м2)

1950 2025 2150 2175 2075 2100 2125 2150 2175 2200 2225 2225 2250 2275 2300

М ногоэтаж ное 
Ж илье (м2)

310 260 260 260 315 365 360 630 385 410 410 430 430 480 480

ВСЕГО: 2260 2285 2410 2435 2390 2465 2485 2780 2560 2610 2635 2655 2680 2755 2780
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В таблице 21 представлены зоны действия и распределение эксплуатационной 
ответственности между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями 
Яковлевского городского округа.

Таблица 21
Зоны действия и распределение эксплуатационной ответственности между 

теплоснабжающими и теплосетевыми организациями Яковлевского городского
округа

№
п/п

Источник тепловой 
энергии

Балансовая
принадлежность

Зона действия источника тепловой 
энергии

Подключенная
тепловая
нагрузка,
Г кал/час

1 котельная с. 
Алексеевка

ООО
«Белрегионтеплоэнерго»

Территория с. Алексеевка 
Алексеевской территории 1,4140

2 котельная с. 
Быковка

ОООУК
«РЕГИ О Н Г АЗФИНАНС» 

Обслуживание 
ООО

«Белрегионтеплоэнерго»

Территория с. Быковка Быковской 
территории 2,8288

3
котельная с. 
Г остищево

ОООУК
«РЕГИ О Н Г АЗФИНАНС» 

Обслуживание 
ООО

«Белрегионтеплоэнерго»

Территория с. Гостищ ево 
Г остищ евской территории 2.57744

4 Котельная 
С. Дмитриевка

ОООУК
«РЕГИОНГ АЗФИНАНС» 

Обслуживание 
ООО

«Белрегионтеплоэнерго»

Территория с. Дмитриевка 
Дмитриевской территории 1,6511

5
Котельная 

с. Завидовка
ООО

«Белрегионтеплоэнерго»
Территория с. Завидовка Завидовской 

территории
1,8011

6
Котельная с. 

Казацкое

ОООУК
«РЕГИОНГ АЗФИНАНС» 

Обслуживание 
ООО

«Белрегионтеплоэнерго»

Территория с. Казацкая Казацкой 
территории

0,1634

7
Котельная с. 

Кривцово

О О О У К
«РЕГИОНГ АЗФИНАНС» 

Обслуживание 
ООО

«Белрегионтеплоэнерго»

Территория с. Кривцово Кривцовской 
территории 0,197

8
Котельная с. 

Кустовое
ОАО «Белгородская 

теплосетевая компания
Территория с. Кустовое Кустовской 

территории
0,823

9
Котельная с. 

Серетино

ОООУК
«РЕГИОНГ АЗФИНАНС» 

Обслуживание 
ООО

«Белрегионтеплоэнерго»

Территория с. Серетино Кустовской 
территории

0,1140

10
Котельная с. 
Смородино

ОООУК
«РЕГИОНГ АЗФ ИНАНС» 

Обслуживание 
ООО

«Белрегионтеплоэнерго»

Территория с. Смородино 
С мородинской территории

0,2832

11
котельные с. 
Стрелецкое

ОООУК
«РЕГИОНГ АЗФ ИНАНС» 

Обслуживание 
ООО

«Белрегионтеплоэнерго»

Территория с. Стрелецкое Стрелецкой 
территории

0,2690

12
Центральная 
котельная г.

ОООУК
«РЕГИОНГ АЗФ ИНАНС»

г. Строитель 79,9872
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№
п/п

Источник тепловой 
энергии

Балансовая
принадлежность

Зона действия источника тепловой 
энергии

Подключенная
тепловая
нагрузка,
Гкал/час

Строитель Обслуживание
ООО

«Белрегионтеплоэнерго»

13
Котельная с. 

Терновка

ОООУК
«РЕГИ О Н Г АЗФ ИНАНС» 

Обслуживание 
ООО

«Белрегионтеплоэнерго»

Территория с. Терновка Терновской 
территории 0,821

14

Котельная 
больницы, ул. 

М агистральная,86 п. 
Томаровка

ООО УК
«РЕГИОНГАЗФ ИНАНС» 

Обслуживание 
ООО

«Белрегионтеплоэнерго»

Территория больницы п. Томаровка 0,6402

15

котельная Дома 
интернат, ул. 

Белгородская, 106 п. 
Томаровка

ООО УК
«РЕГИОНГ АЗФИНАНС» 

Обслуживание 
ООО

«Белрегионтеплоэнерго»

Территория Дома интерната 0,35163

16

Котельная жилого 
комплекса, ул. 

М агистральная, 96 
п. Томаровка

ООО УК
«РЕГИОНГ АЗФИНАНС» 

Обслуживание 
ООО

«Белрегионтеплоэнерго»

Территория ж илого комплекса 0,8830

17

Котельная ш колы 
№ 2 ул. 32 

Гвардейского 
корпуса п. 
Томаровка

О О О У К
«РЕГИОНГ АЗФИНАНС» 

Обслуживание 
ООО

«Белрегионтеплоэнерго»

Территория ш колы №  2 1,2393

18
Котельная ДК, ул. 6- 

е Августа п. 
Томаровка

О О О У К
«РЕГИОНГ АЗФИНАНС» 

Обслуживание 
ООО

«Белрегионтеплоэнерго»

Территория ДК п. Томаровка 1,7223

19

Котельная детского 
сада, ул. 

Ленинская,2 п. 
Томаровка

О О О У К
«РЕГИОНГ АЗФИНАНС» 

Обслуживание 
ООО

«Белрегионтеплоэнерго»

Территория детского сада п. 
Томаровка

0,4600

20
котельная 

п. Яковлево

ОООУК
«РЕГИОНГАЗФ ИНАНС» 

Обслуживание 
ООО Белрегионтеплоэнерго»

Территория 
п. Яковлево

2,3123

Зоны действия радиусов эффективного теплоснабжения котельных Яковлевского 
городского округа представлены на рисунках 1-17.
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Рисунок 2. Зоны действия радиусов эффективного теплоснабжения Бутовской территории

Рисунок 1. Зоны действия радиусов эффективного теплоснабжения Алексеевской 
территории
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Рисунок 3. Зоны действия радиусов эффективного теплоснабжения Бутовской территории

Рисунок 4. Зоны действия радиусов эффективного теплоснабжения Быковской территории
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Рисунок 5. Зоны действия радиусов эффективного теплоснабжения Гостищевской 
территории

Рисунок 6. Зоны действия радиусов эффективного теплоснабжения Дмитриевской
территории
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Рисунок 7. Зоны действия радиусов эффективного теплоснабжения Дмитриевской 
территории

Рисунок 8. Зоны действия радиусов эффективного теплоснабжения Завидовской
территории
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Рисунок 9. Зоны действия радиусов эффективного теплоснабжения Казацкой территории

Рисунок 10. Зоны действия радиусов эффективного теплоснабжения Кривцовской
территории
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Рисунок 11. Зоны действия радиусов эффективного теплоснабжения Кустовской 
территории

Рисунок 12. Зоны действия радиусов эффективного теплоснабжения Смородиновской 
территории
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Рисунок 13. Зоны действия радиусов эффективного теплоснабжения Стрелецкой 
территории

Рисунок 14. Зоны действия радиусов эффективного теплоснабжения г. Строитель
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Рисунок 15. Зоны действия радиусов эффективного теплоснабжения Терновской 
территории

Рисунок 16. Зоны действия радиусов эффективного теплоснабжения Томаровской 
территории



Рисунок 17. Зоны действия радиусов эффективного теплоснабжения Яковлевской 
территории

Подключение возможных объектов нового строительства будет осуществляться к 
уже имеющимся централизованным источникам теплоснабжения Яковлевского 
городского округа. На территории городского округа отсутствуют источники тепловой 
энергии с использованием возобновляемых источников тепловой энергии. 
Строительство новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых 
источников тепловой энергии на территории Яковлевского городского округа не 
перспективно, в связи небольших нагрузок, сезонного режима работы источников 
тепловой энергии.

На данном этапе на территории Яковлевского городского округа новое 
строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой 
нагрузки не планируется.

Согласно генеральному плану поселений предусматривается теплоснабжение 
нового жилищного строительства от индивидуальных источников тепловой энергии. 
Параметры теплоисточников будут уточняться при разработке проектов на новое 
строительство, с учетом нормативных значений сопротивления теплопередачи 
ограждающих конструкций и будут приведены в схемы теплоснабжения 
соответствующей году строительства.

2.1.3 Водоснабжение
Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении 

жизнедеятельности городского округа и требует целенаправленных мероприятий по 
развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Яковлевский городской округ имеет площадь - 1089 км2 Количество населенных 
пунктов - 86. Общая численность населения -  57,4 тыс. человек.

Водоснабжение Яковлевского городского округа осуществляется от четырех 
основных водозаборов. Протяжённость водопроводных сетей по городскому округу 
составляет 469,43 км.
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Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых 
главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника 
водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды.

Системы водоснабжения в городском округе объединенные для хозяйственно­
питьевых и противопожарных нужд.

Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание 
артезианских скважин, насосных станций, резервуаров, станций водоподготовки, 
водоводов и распределительной водопроводной сети, водопроводных камер и колодцев с 
запорной арматурой.

Основным оборудованием являются: на водозаборах — погружные электронасосные 
агрегаты марки ЭЦВ, оборудованные автоматизированной системой управления; на 
насосных станциях - электронасосные агрегаты марки Д.

Зоны санитарной охраны водозаборов, в целях санитарно-эпидемиологической 
надежности, предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 
2.1.41110-02.

Износ основных фондов составляет в среднем для сетей 64,5 %, для оборудования 
67 %, а также в связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно­
питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования необходимо 
провести реконструкцию систем и сооружений.

Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, 
установленных на сетях.

Обеззараживание воды перед подачей в сеть не производится.
На данный момент в границах Яковлевского городского округа центральное 

водоснабжение не осуществляется в с. Ямное, х. Веселый, х. Вознесеновка, х. Мордовинка 
и х. Новоалександровка, а также в х. Кондарево ул. Дачная ,с. Крапивное ул. Чибисовка, с. 
Новые -  Лозы, с. Рождественка, частично с. Крюково, х. Сырцево, х. Дубрава, х. 
Новоказацкий и х. Новочеркасский, с. Сабытино, с. Новооскочное, х. Стрельников, с. 
Калинино, с.Козычево, с. Неведомый Колодезь, х. Фастов, с. Волобуевка, с. Клейминово,с. 
Чурсино, х. Глушинский, х. Домино, х. Красное Подгороднее, х. Красный Отрожок, с. 
Шопино, х Волохов, Семин, Кисленко, Федоренков, Роговой, Махнов и Цыхманов.

Сводная информация оценки технического состояния насосного оборудования в 
Яковлевском городском округе представлена в таблице 22:

Таблица 22
№
п/п Наименование оборудования Г од ввода в 

эксплуатацию Износ, %

п. Яковлево
1 ЭЦВ 6-10-110 2017 80
2 ЭЦВ 6-10-80 2017 80
3 ЭЦВ 8-40-70 2015 50
4 ЭЦВ 8-40-70 2016 65
5 ЭЦВ 8-40-70 2016 65
6 ЭЦВ 6-10-80 2016 65

с. Алексеевка
7 ЭЦВ 8-25-150 2016 45
8 ЭЦВ 8-25-150 2016 45

с. Красное
9 ЭЦВ 8-16-140 2017 25

с.Луханино
10 ЭЦВ 6-10-80 2016 25
11 ЭЦВ 6-10-90 2017 45

с.Луханино

28



12 Джилекс Водомет 55/50 2016 45
с. Бутово

13 ЭЦВ 6-6,5-90 2017 25
14 ЭЦВ 6-10-110 2016 30

с. Высокое
15 Водомет 55/75 2017 20

с. Черкасское
16 ЭЦВ 6-10-110 2016 25

с. Бы ковка
17 ЭЦВ 6-16-110 2017 20
18 ЭЦВ 6-16-110 2016 48

с. Ворскла
19 ЭЦВ 6-10-80 2017 15

с. Задельное
20 ЭЦВ 6-6,5-90 2017 25

с. Крапивное
21 ЭЦВ6-10-80 2017 28

с. Г остищево
22 ЭЦВ 8-40-180 2017 20
23 ЭЦВ 6-10-110 2015 45
24 ЭЦВ 8-40-150 2017 15
25 ЭЦВ 8-25-110 2015 48

х. Дружный
26 ЭЦВ 8-25-110 2017 20

с. Крюково
27 ЭЦВ 6-6,5-120 2016 38

ст. Сажное
28 ЭЦВ 8-25-110 2017 10
299 ЭЦВ 6-16-110 2016 52
30 ЭЦВ 6-16-110 2015 64

с. Дмитриевка
31 ЭЦВ 6-10-140 2016 56
32 ЭЦВ 4-6-80 2016 60
33 ЭЦВ 6-16-110 2017 85

с. Ольховка
34 ЭЦВ 6-10-140 2016 70

с. Завидовка
35 ЭЦВ 6-10-90 2017 14
36 ЭЦВ 6-10-50 2016 25

с. Подымовка
37 ЭЦВ 6-10-80 2016 25

с.Раково
38 ЭЦВ 6-10-80 2016 25

х.Трубецкой
39 Джилекс Водомет 55/75 2017 13

с. Казацкое
40 ЭЦВ 6-6,5-90 2017 25
41 ЭЦВ 6-10-110 2017 25
42 ЭЦВ 6-10-80 2016 38
43 ЭЦВ 6-10-110 2017 25
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44 ЭЦВ 6-10-80 2016 38
с. Триречное

45 ЭЦВ 6-10-90 2017 25
с. Кривцово

46 ЭЦВ 6-10-80 2017 82
с. Верхний Ольшанец

47 ЭЦВ 8-16-140 2017 85
с. Кустовое

48 ЭЦВ 6-16-70 2017 85
49 ЭЦВ 6-6,5-90 2017 85
50 Водомет 55/50 2016 56

с. Серетино
51 Водомет 55/75 2017 85
52 ЭЦВ 6-10-90 2017 85

с. Мощеное
53 ЭЦВ 6-16-160 2016 30
54 ЭЦВ 6-6,5-90 2016 30

с. ЛокняЗОО! )
55 ЭЦВ 6-6,5-90 2017 20

с. Новая Глинка
56 ЭЦВ 6-10-110 2017 25
57 ЭЦВ 6-10-80 2016 30

с. Старая Глинка
58 ЭЦВ 6-10-140 2015 60

с. Сажное
59 Водомет 55/75 2016 67

с. Озерове
60 Джилекс водомет 55/50 2017 28

с. Смородино
61 ЭЦВ 6-10-180 2016 60
62 ЭЦВ 6-10-180 2016 60

с. Стрелецкое
63 ЭЦВ 6-10-80 2016 28
64 Джилекс Водомет 55/50 2016 28

с. Драгунское
65 ЭЦВ 6-10-80 2017 13
66 ЭЦВ 4-6.5-80 2017 14

г. Строитель
67 ЭЦВ 8-40-150 2015 70
68 ЭЦВ 10-65-150 2015 70
69 ЭЦВ 8-40-150 2016 45
70 ЭЦВ 8-40-150 2015 70
71 ЭЦВ 10-65-65 2015 70
72 ЭЦВ 8-65-70 2016 45
73 ЭЦВ 10-65-65 2017 10
74 ЭЦВ 10-65-65 2017 10
75 ЭЦВ 10-65-65 2016 45
76 ЭЦВ 10-65-65 2015 70
77 ЭЦВ 8-40-150 2016 45
78 ЭЦВ 10-65-150 2015 70

30



с. Терновка
79 ЭЦВ 6-10-110 2015 65
80 ЭЦВ 6-10-140 2015 65
81 ЭЦВ 6-10-80 2015 65
82 ЭЦВ 8-25-110 2017 12

с. Вислое
83 ЭЦВ 6-16-140 2016 48

х. Калинин
84 ЭЦВ 6-6,5-90 2016 48

х. Красный восток
85 ЭЦВ 6-16-140 2016 50

и. Томаровка
86 ЭЦВ 10-65-65 2015 60
87 ЭЦВ 8-40-70 2017 80
88 ЭЦВ 8-25-110 2017 80
89 ЭЦВ 6-10-80 2017 80
90 ЭЦВ 6-10-110 2017 80
91 ЭЦВ 6-10-80 2017 80
92 ЭЦВ 6-10-80 2016 45
93 ЭЦВ 6-10-80 2015 60
94 ЭЦВ 6-10-80 2015 60
95 ЭЦВ 6-16-110 2017 80

Таблица 23

№ п/п Критерий оценки, степень износа Количество оборудования
1. А (1-15%) 10
2. Б (16-40%) 29
3. В (41-60%) 26
4. Г (61-80%) 23
5. Д (81-100%) 7

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозабора 
хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения», предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) источника 
водоснабжения и водопроводных сооружений.

Качество подаваемой населению воды (на всем пути транспортирования от 
водозаборного устройства до потребителя) должно подвергаться санитарному контролю. 
Санитарный надзор, осуществляемый санэпидстанцией, распространяется на всю систему 
хозяйственно-питьевого водоснабжения. На территории, входящей в зону санитарной 
охраны, должен быть установлен режим, обеспечивающий надежную защиту источников 
водоснабжения от загрязнения и сохранение требуемых качеств воды.

В системе водоснабжения городского округа система очистки питьевой воды 
отсутствует. Вода из скважин подается потребителям без прохождения дополнительной 
очистки.

Данные лабораторных анализов воды из скважин Яковлевского городского округа 
представлены в таблице 24, 25,26.
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Данные лабораторных анализов
Таблица 24

Наименование
показателей Ед. изм. Величина допустимого 

уровня

Результаты испытаний

Вода из станции II подъема 
водозабор «Центральный»

Органолептические показатели
Запах при 20 °С балл 2 0

Запах при 60 °С балл 2 0

Привкус при 20 °С балл 2 0

Цветность градусы не более 20 0

Мутность мг/дм3 1,5 0

Обобщенные показатели
Водородный показатель pH в пределах 6-9 7,0

Общая жесткость градус Ж 7,0 7,2

Общая минерализация 
(сухой остаток)

мг/дм3 1000 630,0

Окисляемость
перманганатная

мг/дм3 5,0 0,32

Неорганические вещества
Бор (В, суммарно) мг/дм3 0,5 0,1

Железо (Fe, суммарно) мг/дм3 0,3 0,05

М арганец (Mg, 
суммарно)

мг/дм3 0,1 0,042

Нитраты (по N 0 3 -) мг/дм3 45 менее 0,1
Сульфаты (S 0 4  2-) мг/дм3 500 59,2

Фториды (F-) мг/дм3 1,5 0,44

Хлориды (С1-) мг/дм3 350 24,0

Нитриты (по N O 2) мг/дм3 3,3 менее 0,003
Аммиак (по азоту) мг/дм3 1,5 менее 0,05

Оценка результатов исследований: полученный результат относится к образцу, 
прошедшему испытание.

Данные лабораторных анализов воды из скважины представлены в таблице 25.
Таблица 25

Данные лабораторных анализов

Наименование
показателей Ед. изм. Величина допустимого 

уровня

Результаты испытаний
Вода из станции II подъема 
водозабор «Центральный»

Органолептические показатели
Запах при 20 °С балл 2 0
Запах при 60 °С балл 2 0
Привкус при 20 °С балл 2 0
Цветность градусы не более 20 0
Мутность мг/дм3 1,5 8,74

Обобщенные показатели
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Водородный показатель pH в пределах 6-9 7,0
Общая жесткость градус Ж 7,0 8,4
Общая минерализация 
(сухой остаток)

мг/дм3
1000 690

Окисляемость
перманганатная

мг/дм3
5,0 0,32

Неорганические вещества
Бор (В, суммарно) мг/дм3 0,5 0,1
Железо (Fe, суммарно) мг/дм3 0,3 1,74
М арганец (Mg, 
суммарно)

мг/дм3
0,1 0,042

Нитраты (по N 0 3 -) мг/дм3 45 менее 0,1
Сульфаты (S 0 4  2-) мг/дм3 500 59,2
Фториды (F-) мг/дм3 1,5 0,44
Хлориды (С1-) мг/дм3 350 24,0
Нитриты (по N O 2) мг/дм3 3,3 менее 0,003
Аммиак (по азоту) мг/дм3 1,5 менее 0,05

Оценка результатов исследований: Отобранная проба воды по показателям 
мутность, жесткость, железо не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованным систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Данные лабораторных анализов воды из скважины представлены в таблице 26.
Таблица 26

Данные лабораторных анализов

Наименование
показателей Ед. изм. Величина допустимого 

уровня

Результаты испытаний
Вода из станции II подъема 
водозабор «Центральный»

Органолептические показатели

Запах при 20 °С балл 2 0

Запах при 60 °С балл 2 0

Привкус при 20 °С балл 2 0

Цветность градусы не более 20 0

Мутность мг/дм3 1,5 0

Обобщенные показатели
Водородный показатель pH в пределах 6-9 7,0
Общая жесткость градус Ж 7,0 7,2

Общая минерализация 
(сухой остаток)

мг/дм3
1000 610

Окисляемость
перманганатная

мг/дм3 5,0 0,32

Неорганические вещества
Бор (В, суммарно) мг/дм3 0,5 0,1

Железо (Fe, суммарно) мг/дм3 0,3 0,05

М арганец (Mg, 
суммарно)

мг/дм3
0,1 0,042

Нитраты (по N 0 3 -) мг/дм3 45 менее 0,1
Сульфаты (S 0 4  2-) мг/дм3 500 59,2

Фториды (F-) мг/дм3 1,5 0,44

Хлориды (С1-) мг/дм3 350 24,0
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Н аи м ен ован и е
показателей Ед. изм. В ели ч и н а допустим ого 

уровня

Р е зу л ь т а ты  и сп ы тан и й

Вода из стан ц и и  II  подъем а 
водозабор  « Ц ен тр ал ьн ы й »

Нитриты (по N O 2) мг/дм3 3,3 менее 0,003
Аммиак (по азоту) мг/дм3 1,5 менее 0,05

Исследования были проведены Филиалом Федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в 
Яковлевском городском округе». Данные лабораторного анализа получены из протоколов 
лабораторных исследований.

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества 
осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Характеристика 
сетей Яковлевского городского округа представлена в таблице 27.

Технические характеристики сетей по Яковлевскому городскому округу 
представлены в таблице 27

Таблица 27
Технические характеристики сетей водоснабжения Яковлевского городского округа

№
п/
п

Наименование улиц Диаме
тр Материал Протяженность, м Год ввода в 

эксплуатацию
Степень 

износа, %

п. Яковлево
1 Спортивная 63 п/этилен 100 2014 15
2 Мирная 100 ас/цемент 700 1994 45

3 Шаландина

100 чугун 800 1992 50
100 сталь 600 1965 100
100 ас/цемент 900 1980 80
110 п/этилен 400 2013 20

4 Северная
50 чугун 700 1972 80
100 сталь 1300 1981 100
100 ас/цемент 700 1981 80

5 Ленинская 50 чугун 250 1964 95
100 ас/цемент 350 1983 75

6 Садовая 100 ас/цемент 400 1979 85
7 пер. Конторский 50 сталь 440 1984 100

8 Ковалевка 100 ас/цемент 650 1979 85
50 п/этилен 270 2009 35

9 Угловского 100 сталь 320 1972 100
100 чугун 300 1972 95

10 Набережная 110 п/этилен 270 1991 40
11 Зеленая 100 ас/цемент 400 1979 85

12 Народная 100 ас/цемент 200 1990 50
100 сталь 220 1966 100

13 Южная 100 сталь 400 1976 100
63 п/этилен 200 2011 20

14 Красногвардейская
100 ас/цемент 420 1978 95
100 сталь 70 1978 100
50 п/этилен 110 2003 30

15 Октябрьская 50 чугун 140 1968 90
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16 Советская 50 сталь 200 1969 100
63 п/этилен 170 2007 25

17 Солонец
100 чугун 200 1982 65
100 ас/цемент 1200 1982 65
50 п/этилен 200 2005 30

18 Степная 110 п/этилен 1350 1992 45
19 Административная 76 п/этилен 250 2011 10
20 Геологическая 50 п/этилен 200 1998 50
21 Новоселовка 50 п/этилен 1280 1989 60
22 Энергетическая 50 п/этилен 200 1997 45
23 Красный Пахарь 110 п/этилен 1750 2012 15
24 Дачная 100 п/этилен 520 1994 45
25 Молодежная 100 ас/цемент 350 1994 45
26 Рудная 219 чугун 620 1992 48
27 Шахтостроителей 100 ас/цемент 550 1994 45

с. Алексеевка
1 ул. Зеленая 100 чугун 1300 1987 65
2 ул. Речная 100 чугун 1300 1987 65
3 ул. Речная 150 чугун 1100 1987 67
4 ул. Солнечная 100 чугун 1100 1987 65
5 ул. Солнечная 150 чугун 1100 1987 65

6 ул. Новый 
микрорайон 100 чугун 1300 1990 65

7 ул. Новый 
микрорайон 150 чугун 1300 1990 65

8 ул. Центральная 150 чугун 1100 1988 65
9 ул. Шоссейная 150 чугун 1300 1988 65
10 ул. Специалистов 100 чугун 1300 1988 65

с. Красное
1 ул. Луговая 100 чугун 1900 1967 85

х. Шепелевка
1 ул. Дачная 100 ас/цемент 2700 1970 65

с. Луханино
1 ул. Речная 100 чугун 1200 1983 65
2 ул. Речная 100 ас/цемент 1200 1983 65
3 пер. Лесной 100 чугун 1300 1965 88
4 ул. Молодежная 100 ас/цемент 1400 1985 65
5 ул. Народная 100 ас/цемент 1300 1985 67
6 ул. Новая 100 ас/цемент 900 1985 65

с. Бутово
1 МКР Березки 100 чугун 600 1987 62
2 ул. Центральная по полиэтилен 500 1987 55
3 ул. Малиновка 100 а/цемент 1300 1987 75
4 ул. Магистральная 100 чугун 500 1987 70
5 ул. Орловка 100 а/цемент 400 1988 78
6 ул. Лощинная 100 а/цемент 300 1987 80
7 ул. Украина 150 чугун 800 1985 82
8 ул. Шелковинка 100 а/цемент 400 1987 75
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9 ул. Плотниковка 110 полиэтилен 400 1985 60
с. Высокое

1 ул. Лесная 100 чугун 500 1985 60
2 ул. Садовая 100 п чугун 400 1985 60
3 ул. Центральная 100 чугун 300 1985 60

с. Черкасское
1 ул. Агеевка 100 а/цемент 400 1974 85
2 ул. Солнечная 100 а/цемент 500 2001 85
3 ул. Луговая 100 Сталь 330 1987 90
4 ул. Плановая 100 а/цемент 1800 1974 68
5 ул. Плановая 100 полиэтилен 2000 2005 40

с. Выковка
1 Молодежная 100 полиэтилен 700 2012 15
2 1 Мая 100 асбест 600 1980 65
3 Набережная 100 асбест 400 1981 75
4 Набережная 50 полиэтилен 500 1990 30
5 Олимпийская 100 асбест 400 1980 67
6 Олимпийская 100 полиэтилен 400 2011 15
7 Центральная 100 асбест 900 1979 55
8 Центральная 100 чугун 550 1991 45
9 Центральная 50 полиэтилен 400 2005 15
10 Центральная 50 сталь 300 1980 85
11 Жилгородок 90 чугун 500 1982 63
12 Жилгородок 100 полиэтилен 300 2014 10
13 Мира 100 чугун 600 1983 68
14 Мира 50 сталь 500 1985 70
15 Мира 100 асбест 400 1985 65

х. Кондарево
1 Речная 100 асбест 750 1988 50

с. Ворскла
1 Рязанская 100 асбест 1500 1987 55

с. Задельное
1 Колхозная 100 асбест 1600 1987 55

с. Крапивное
1 Зеленая 100 асбест 2300 1982 65
2 Зеленая 50 чугун 500 1982 65
3 Зеленая 63 полиэтилен 400 2005 25
4 Зеленая 100 полиэтилен 600 2006 25

х. Крапивенские Дворы
1 Магистральная 100 асбест 900 1998 30
2 Магистральная 100 чугун 1700 1980 60
3 Магистральная 100 полиэтилен 900 1999 30

с. Гостищево

1 Калинина 63 п/этилен 540 2016 20
100 ас/цемент 850 1964 100

2 Кирова
50 п/этилен 470 2013 22
100 п/этилен 350 2008 25
100 ас/цемент 500 1964 100
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100 чугун 480 1964 100
3 Раздольная 110 п/этилен 450 2012 20
4 Юбилейная 63 п/этилен 1120 1991 60
5 Ленина 100 чугун 850 1981 90
6 Куйбышева 100 ас/цемент 550 1964 100

100 чугун 300 1964 100
7 Учительская 100 ас/цемент 1440 1981 90
8 Садовая 100 ас/цемент 520 1964 95
9 Почтовая 100 ас/цемент 950 1964 95
10 Комсомольская 100 ас/цемент 960 1955 100
11 Школьная 100 ас/цемент 740 1965 95
12 Больничная 100 ас/цемент 780 1965 95

13 Советская
110 п/этилен 150 2014 10
100 ас/цемент 500 1955 100
100 сталь 450 1955 100

14 Парковая 100 ас/цемент 650 1955 100
15 Мичурина 100 чугун 730 1955 100
16 Жилгородок 150 ас/цемент 2700 1965 95

17 Привокзальная 150 ас/цемент 1600 1965 95
100 ас/цемент 1300 1965 95

18 Маслова
100 ас/цемент 710 1990 52
150 ас/цемент 590 1965 95
150 ас/цемент 410 1965 95

19 Молодежная 100 ас/цемент 1350 2001 45

20 Центр. Водозабор 
Гребенек 100 ас/цемент 1250 1995 65

21 Малиновый звон 100 ас/цемент 600 2001 45
22 Рябиновая 100 ас/цемент 590 2001 45
23 Васильковые дали 100 ас/цемент 570 2001 45
24 Долгожданная 110 п/этилен 630 2013 15
25 Солнечная 110 п/этилен 860 2012 15
26 Лесная по п/этилен 520 2011 18
27 Лозы 63 п/этилен 780 2014 10

28 Центр, водозабор 
Киселево

150 чугун 6240 1970 86
150 сталь 5158 1970 86
150 ас/цемент 400 2004 75

с. Крюково
1 с. Крюково 100 ас/цемент 2460 1989 85

ст. Сажное
1 Привокзальная 100 ас/цемент 1250 1971 85
2 Литвякова 100 ас/цемент 530 1971 85
3 Энергетическая 100 ас/цемент 1170 1985 80
4 Полевая 100 ас/цемент 660 1985 80
5 Косенкова 110 п/этилен 1300 2014 10

с. Дмитриевка
1 Новая 100 полиэтилен 1400 1992 47
2 Молодежная 89 сталь 200 1989 100
3 Молодежная 63 полиэтилен 300 2010 25
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4 Молодежная 100 чугун 500 1989 87
5 Набережная 100 асбест 1900 1986 85
6 Набережная 100 полиэтилен 100 1997 35
7 Колхозная 100 асбест 1100 1988 78
8 Колхозная 63 полиэтилен 1200 2009 30
9 Колхозная 50 полиэтилен 200 2009 30
10 Садовая 50 чугун 500 1987 87
11 Центральная 100 чугун 500 1989 89
12 Центральная 150 чугун 600 1989 89
13 Центральная 50 чугун 300 1989 89
14 Школьная 150 чугун 500 1981 89
15 Школьная 100 полиэтилен 500 1999 35

с. Ольховка
1 Полевая 100 асбест 1500 1988 88
2 Московская 90 полиэтилен 500 1988 65
3 Московская 89 сталь 1000 1988 100
4 Вишневая 50 чугун 600 1989 83
5 Дачная 100 асбест 1500 1988 92
6 Песчаная 100 асбест 800 1988 92
7 Привольная 100 асбест 1600 1988 92

сп. Завидовское
1 Школьная 100 ас/цемент 1200 1987 65
2 Школьная 150 ас/цемент 1200 1987 65
3 Центральная 100 ас/цемент 1700 1987 65
4 Луговая 100 чугун 1300 1987 65
5 Колхозная 100 чугун 600 1987 65
6 Колхозная 110 полиэтилен 1000 1987 65
7 Магистральная 100 чугун 1500 1987 65
8 Агеевка 100 ас/цемент 1500 1987 65
9 Дубровка 100 ас/цемент 1200 2007 20
10 Дубровка 89 сталь 1200 2007 20
11 Центральная 100 ас/цемент 1500 1985 60
12 Речная 100 чугун 1500 1985 60
13 Чапаева 110 полиэтилен 1800 2003 30

сп. Казацкое
1 пер. Борисовский 110 полиэтилен 200 1975 65
2 пер. Деревлевский 40 полиэтилен 200 1987 55
3 пер. Калашников 32 ас/цемент 300 2010 20
4 Карпова но полиэтилен 400 1975 65
5 Мира 32 полиэтилен 200 2010 20
6 Новая 110 полиэтилен 100 1975 65
7 Новая 100 сталь 300 1975 65
8 Первомайская 50 полиэтилен 300 2005 20
9 Приозерная 25 полиэтилен 500 2005 20
10 Северная 110 полиэтилен 400 1975 20
11 Степная 50 полиэтилен 300 1975 65
12 Степная 110 полиэтилен 200 1975 65
13 ул.Полевая 50 полиэтилен 300 2014 10
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14 Центральная 110 полиэтилен 400 1975 65
15 Центральная 89 сталь 400 1975 65
16 пер. Луговой 100 ас/цемент 200 1965 70
17 Магистральная 200 ас/цемент 700 1965 75
18 пер. Новый 100 ас/цемент 300 1965 70
19 Привольная 100 ас/цемент 800 1967 65
20 Центральная 100 ас/цемент 900 1967 65
21 Школьная 100 ас/цемент 400 1968 60
22 х. Крестов 100 сталь 1000 1967 60
23 х. Крестов 100 полиэтилен 100 1967 60

сп. Кривцовское
1 Молодежная 100 чугун 1000 1991 60
2 Лиманы 100 чугун 2050 1985 65
3 Юбилейная 100 чугун 900 1989 80
4 Первомайская 100 чугун 700 1985 65
5 Привольная 100 чугун 1150 1985 65
6 Советская 100 чугун 1100 1985 65

7 Центральная 100 ас/цемент,
сталь 1800 1975 87

8 Центральная 100 ас/цемент 2150 1991 70
9 Мичурина 100 ас/цемент 1600 1991 70
10 Северная 100 ас/цемент 1100 1991 70
11 Садовая 100 ас/цемент 1400 1991 70
12 Школьная 100 ас/цемент 1450 1991 70
13 Полевая 100 ас/цемент 1100 1991 70
14 пер. Московский 100 ас/цемент 800 1991 70

сп. Кустовское
1 Победы 100 асбест 1400 1985 90
2 Победы 100 сталь 400 1985 100
3 Дзержинского 100 асбест 1200 1985 90
4 Октябрьская 100 чугун 2300 1985 82
5 Проворова 100 асбест 1700 1985 90
6 Свищева 100 асбест 1300 1985 90
7 Новая 100 асбест 800 1995 90
8 Буденного 100 асбест 800 1987 90
9 Калинина 100 асбест 1700 1985 90
10 Молодежная 100 чугун 1700 1991 78
11 Молодежная 100 асбест 800 1991 70
12 Ворошилова 100 асбест 700 1985 90

сп. Мощенское
1 Пионерская по полиэтилен 500 2012 15
2 Садовая 100 ас/цемент 1500 1990 64
3 Молодежная 100 чугун 800 1992 65
4 Гагарина 100 ас/цемент 1000 1990 65
5 Гвардейская 100 ас/цемент 850 1992 65
6 Заречная 63 полиэтилен 300 2012 15
7 Октябрьская 100 чугун 1200 1992 67
8 Советская 100 чугун 1200 1992 65
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9 Комсомольская 100 ас/цемент 500 1990 67
10 Колхозная 100 ас/цемент 500 1990 67
11 Ленина 100 ас/цемент 800 1988 78
12 Лесная 100 ас/цемент 400 1988 78
13 Красноармейская 100 ас/цемент 1200 1988 78
14 Заречная 100 ас/цемент 400 1988 78
15 Центральная 100 ас/цемент 2000 1970 74
16 Привокзальная 100 ас/цемент 1500 1970 75
17 Садовая 100 ас/цемент 1000 1980 75
18 пер. Лесной 100 ас/цемент 400 1985 78
19 Ленина 100 ас/цемент 1200 1985 78

сп. Саженское
1 Полевая 100 сталь 1200 1987 72
2 Привольная 100 сталь 720 1988 70
3 Центральная 100 сталь 900 1985 65

с. Смородино

1 ул. Советская
100 чугун 300 1976 90
100 ас/цемент 500 1976 90
63 п/этилен 200 2013 8

2 ул. Степная 50 полиэтилен 100 2005 27
100 ас/цемент 700 1979 92

3 ул. Набережная по п/этилен 560 2015 5
4 ул. Светлая 50 п/этилен 600 2007 31
5 ул. Советская 76 сталь 200 1976 90
6 ул. Мира 63 п/этилен 600 2007 34
7 ул. Молодежная 50 п/этилен 700 2005 27

8 х. Каменский
100 ас/цемент 1100 1982 78
50 п/этилен 500 2004 34
63 п/этилен 400 2014 15

9 водовод 110 сталь 3800 1994 90
сп. Стрелецкое

1 Пер. Школьный 2-й 110 полиэтилен 400 1995 65
2 Школьная 100 ас/цемент 500 1990 60
3 Колхозная 100 чугун 700 1995 62
4 Первомайская 90 полиэтилен 1100 1995 40
5 5-е Августа 100 чугун 900 1995 60
6 Народная 100 чугун 700 1995 60
7 Пер. Степной 100 ас/цемент 400 1987 60
8 Пер. Школьный 100 ас/цемент 600 1990 70
9 Степная 100 ас/цемент 700 1972 60
10 Центральная 100 чугун 2100 1982 79
11 Новая 32 полиэтилен 400 2014 10
12 пер. Центральный 100 чугун 300 1982 74
13 Садовая 100 сталь 600 1985 82

г. Строитель
1 пер. Кутузова по полиэтилен 1920 2008 15
2 Первостроителей по полиэтилен 1730 2008 15
3 Майская 110 полиэтилен 1600 2008 15

40



4 Шахтерская ПО полиэтилен 1100 2008 15
5 пер. Майский 110 полиэтилен 900 2008 15
6 пер. Майский 110 полиэтилен 1100 2008 15
7 Строительная 110 полиэтилен 1700 2008 15
8 Чайкина 110 полиэтилен 2300 2004 20
9 Дорожная 110 полиэтилен 3600 2004 20
10 Соборная ПО полиэтилен 1300 2004 20
11 Жукова 200 полиэтилен 2100 2008 15
12 Березовая по полиэтилен 1600 2004 20
13 Спортивная по полиэтилен 1000 2006 20
14 Молодежная по полиэтилен 1200 2006 20
15 Дружбы по полиэтилен 1600 2004 20
16 Мичурина по полиэтилен 1700 2008 15
17 Чехова 160 полиэтилен 2100 2008 15
18 Королева 150 полиэтилен 1200 2004 20
19 Конева по полиэтилен 1400 2006 15

20 Интернационалисто
в по полиэтилен 1500 2008 15

21 пер. Мичуринский по полиэтилен 900 2008 15
22 пер. Конева по полиэтилен 1900 2004 15
23 Щепкина 100 чугун 1100 1998 20
24 Федорова по полиэтилен 1200 2004 25
25 Невского по полиэтилен 1000 2004 20

26 5 Августа 200/40
0 чугун 1700 1981 75

27 Промышленная 100/20
0 чугун 1700 1967 95

28 Октябрьская 150 чугун 900 1968 95
29 Циолковского 100 асб/сталь 760 1969 95
30 Зеленая 100 сталь 1400 1970 100

31 Юбилейная 100/15
0 чугун 1300 1984 65

32 Советская 160 полиэтилен 1100 2009 30
33 Кривошеина 200 асб 1000 2004 50
34 Победы 200 полиэтилен 1400 2008 20
35 пер. Школьный 76 сталь 830 1975 100
36 Центральная 200 чугун 3500 1999 60
37 пер. Южный 57 сталь 1100 1976 95
38 Мира 100 чугун 1600 1979 100
39 Красноармейская 100 сталь 1100 1980 100
40 пер. Молодежный по полиэтилен 800 2004 30
41 Северная по полиэтилен 2300 2008 20
42 Ленина 200 чугун 1800 2004 15
43 пер. Пионерский 100 сталь 700 1976 95
44 Карла Маркса 100 сталь 1000 1973 95
45 пер. Спортивный 63 полиэтилен 1500 2004 20
46 Садовая 76 сталь 700 1972 100
47 Заводская 3-я 200 асб 3200 1999 80
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48 пер. Садовый 76 сталь 800 1972 90
49 пер. Народный 50 сталь 600 1968 100
50 пер. Советский 100 сталь 700 1982 95
51 пер.

Промышленный 100 сталь 800 1969 100
52 пер. Циолковского 76 сталь 600 1969 100
53 пер. Октябрьский 100 чугун 1100 1976 85
54 пер. Новоселов 100 чугун 1100 1982 60
55 пер. Курский 100 чугун 700 1999 60
56 ул. Курская 150 чугун 700 1999 60
57 ул. Некрасова 150 чугун 1700 1999 60
58 пер. Лермонтовский 100 чугун 700 2000 60
59 Катукова 100 чугун 2000 2001 50
60 Парковая 150 чугун 1700 2001 50
61 Лесная 100 чугун 3700 2001 50
62 Вишневая 100 чугун 2000 2001 50
63 Гагарина 100 чугун 1700 2002 50
64 Шаландина 110 полиэтилен 1500 2004 20
65 Североморская 100 чугун 1400 2001 20
66 пер. Пушкинский 100 чугун 800 2001 20
67 пер. Луговой 76 чугун 900 2001 20
68 пер. Губкина 150 чугун 800 2001 20
69 ул. Привольная 150 чугун 1400 2000 20
70 пер. Солнечный 100 чугун 600 2000 20
71 пер. Березовый 110 полиэтилен 800 2004 20
72 пер. Дорожный 110 полиэтилен 700 2004 20
73 пер. Степной 150 чугун 600 2000 35
74 Нагорная 150 чугун 3000 2001 30
75 пер. Белгородский 100 чугун 1000 2001 30
76 пер. Терновый 76 сталь 1000 2001 60
77 Журавлиная 100 чугун 1800 2002 30
78 Каштановая 100 чугун 1200 2002 30
79 Губкина 150 чугун 2400 2002 30
80 Курская 2-я 100 чугун 3000 2002 30
81 Ватутина 100 чугун 1700 2002 30
82 пер. Матросова 100 чугун 900 1988 80
83 пер. Лесной 100 чугун 1100 2000 30
84 Дачная 200 чугун 1400 1998 70
85 пер. Мирный 150 чугун 900 1998 70
86 Шоссейная 100 асб 600 2000 20
87 Новая 100 асб 2400 2000 20
88 Озерная 100 чугун 1700 2003 20
89 Родниковая 100 чугун 1400 2003 20
90 Дубовая 100 асб 2000 2000 20
91 Магистральная 100 асб 3500 2000 20

сп. Терновское
1 пер. 2-й Покровский по полиэтилен 200 2011 20
2 пер. 1-й Покровский по полиэтилен 190 2011 20

42



3 Покровская 110 полиэтилен 700 2011 20
4 Вишневая 160 полиэтилен 1760 2012 15
5 8 Марта 100 чугун 660 1995 78
6 8 Марта 50 сталь 500 1995 78
7 40 лет Победы 110 полиэтилен 210 2017 2
8 40 лет Победы 160 полиэтилен 460 1980 95
9 Южная 100 чугун 950 1973 100
10 Молодежная 100 чугун 850 1973 100
11 Северная 100 чугун 1300 1973 100
12 Северная 110 полиэтилен 254 2017 2
13 Парковая 100 чугун 200 1973 100
14 Нагорная 110 полиэтилен 560 2017 2
15 Центральная 150 полиэтилен 477 2017 2
16 5 Августа 100 ас/цемент 950 2004 48
17 Луговая 110 полиэтилен 293 2017 2
18 Мира 100 ас/цемент 650 1989 92
19 Новая 100 чугун 550 2004 48
20 Новая 50 сталь 250 1995 78
21 Калачевка 110 полиэтилен 1600 1991 80
22 Школьная 100 ас/цемент 4200 1991 80
23 Центральная 100 ас/цемент 700 1991 80
24 Центральная 100 сталь 500 1991 80
25 Зеленая 110 полиэтилен 600 1991 80
26 Южная 100 ас/цемент 950 1991 80
27 Калининская 100 ас/цемент 2900 1991 80
28 Полевая по полиэтилен 150 2011 20
29 пер. Зеленый по полиэтилен 147 2011 20
30 Восточная по полиэтилен 173 2011 20
31 Ташкентская по полиэтилен 130 2011 20
32 Центральная 160 полиэтилен 1600 2011 20
33 Мира по полиэтилен 190 2011 20
34 Привольная по полиэтилен 118 2011 20
35 Железнодорожная 110 полиэтилен 700 2012 15
36 Белгородская по полиэтилен 176 2012 15
37 Молодежная по полиэтилен 200 2012 15
38 Юбилейная по полиэтилен 302 2012 15
39 Магаданская 100 сталь 400 2003 52

п. Тома ювка
1 Новая по полиэтилен 350 2012 15
2 Восточная по полиэтилен 430 2012 15
3 Спортивная по полиэтилен 550 2012 15
4 Данилова по полиэтилен 330 1995 35
5 Швеца 100 асбест 650 1995 35
6 Магистральная 100 асбест 4400 1975 80
7 Ватутина 100 асбест 860 1992 65
8 Гагарина 100 асбест 1200 1990 65
9 Пионерская 100 асбест 260 1990 70
10 Золотухина 100 асбест 350 1985 80
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11 32 Гвардейского 
корпуса 100 сталь 300 1975 100

12 32 Гвардейского 
корпуса 100 асбест 2100 1975 95

13 Рокоссовского 100 сталь 570 1980 100
14 Рокоссовского 100 асбест 730 1980 80
15 6 Августа 100 асбест 900 1985 80
16 Вокзальная 100 асбест 1100 1990 40
17 Чапаева 100 асбест 1400 1990 40
18 Степана Разина 100 асбест 1300 1982 80
19 Белгородская 100 асбест 1440 1970 85
20 Телепина 100 чугун 810 1985 80
21 Кирова 100 асбест 1100 1980 80
22 Комсомольская 100 асбест 1230 1980 80
23 Борисовская 100 асбест 1000 1982 80
24 Рогулина 100 асбест 850 1985 80
25 Первомайская 100 асбест 1400 1992 70
26 Речная 100 асбест 550 1995 70
27 Ленинский 100 асбест 360 1985 80
28 Колхозная 100 асбест 580 1980 80
29 Малиновского 100 асбест 1720 1975 85
30 Октябрьская 100 асбест 500 1975 85
31 Кооперативная по асбест 400 2012 15
32 Красноармейская 100 асбест 2000 1980 80
33 Ленина 100 сталь 250 1975 100
34 Ленина 100 асбоцемент 1700 1975 85
35 Советская 100 асбоцемент 600 1980 80
36 Советская 100 чугун 700 1980 80
37 Коммунальный пер 100 асбоцемент 350 1967 100
38 Казацкая 100 асбоцемент 400 1980 80
39 Островского 100 чугун 500 1985 80
40 Сидоренко 100 асбоцемент 300 1980 80
41 Победы 100 асбоцемент 1100 1975 85
42 Промышленная 100 асбоцемент 750 1975 85
43 Гвардейская 100 асбоцемент 650 1980 80
44 Жукова 100 асбоцемент 450 1982 80
45 Садовая 100 асбоцемент 1220 1985 80
46 Калинина 100 асбоцемент 710 1980 80
47 Луговая 100 чугун 1200 1978 80
48 Дзержинского 100 асбоцемент 560 1975 85
49 Набережная 100 асбоцемент 600 1978 85
50 Полякова 100 чугун 750 1985 80
51 Садовый пер 100 асбоцемент 380 1980 80
52 Строителей 150 чугун 1100 1985 80

53 Красноармейский
пер 63 полиэтилен 350 1975 85

54 Красноармейский
пер 100 асбоцемент 350 1975 85

44



55 Молодежная 100 асбоцемент 400 1992 60
56 Белгородский пер 100 асбоцемент 530 1990 70
57 Российская 100 чугун 480 1985 75
58 Фурманова 100 чугун 520 1985 75
59 Центральная 110 полиэтилен 800 2012 15
60 Юбилейная 110 полиэтилен 1600 2012 15
61 Стройучасток 100 асбоцемент 320 1973 85
62 Мира 100 чугун 250 1986 80
63 6 Августа пер 100 асбоцемент 560 1985 80
64 Северная 110 полиэтилен 1000 1992 60
65 Чернухина 110 полиэтилен 350 1992 60
66 Шевченко 110 асбоцемент 640 1995 70

Общая протяжённость сетей водоснабжения Яковлевского городского округа по
состоянию на 1 квартал 2020 года составляет 469,43 км,

Диаметры водопроводов -  25-200 мм.
Протяженность сетей со 100% износом -  29 км.
Доля ветхих сетей составляет 64,5%.
Оценка технического состояния водопроводных сетей характеризуется долей ветхих, 

подлежащих замене сетей, и определяется по формуле:
Ко = (Sc3Kcrai - ScBeTX) / Sc3KCra\  где
Sc3KCrai _ протяженность водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации;
ScBeTX-  протяженность ветхих водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации.
Sc3Kcroi = 469,43 км;
8светх_ 369 км;
Кс =1- (469 -  369) /469 = 0,54.

2.1.4 Водоотведение
В Яковлевском городском округе имеется 12 ниток канализирования с 

централизованной системой хозяйственно-бытовой канализации. Сточные воды 
поступают в КНС и далее на очистные сооружения. Канализационная сеть имеет 
протяжённость 87,2км (в том числе в г. Строитель 55,6 км), выполнена из асбестоцемента, 
полиэтилена и чугуна. Канализационными сетями охвачена территория средней и 
малоэтажной жилой застройки. Сеть водоотведения является самотечно-напорной и 
предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых сточных вод. Информация 
о существующих канализационных сетях Яковлевского городского округа указана в 
таблице 28.

Таблица 28

Сведения о существующих канализационных сетях Яковлевского городского округа

№
п/п Наименование улиц Протяженность, м Г од ввода в 

эксплуатацию
и. Яковлево

1 Шаландина 1000 1965
2 Северная 800 1965
3 Ленинская 500 1967
4 У г л О Б С К О Г О 1300 1967
5 Южная 600 1695

с. Гостищево
6 Юбилейная 1062 1982
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7 Жилгородок 620 1981
8 Кирова 220 1978
9 Советская 720 1981
10 Школьная 420 1990
11 Больничная 320 1990
12 Раздольная 270 2011
13 Комсомольская 420 1981

с. Дмитриевка
14 ул. Молодежная 2000 1980

с. Кустовое
15 ул. Победы 900 1982

г. Строитель
16 пер. Кутузова 200 2008
17 Первостроителей 3400 2008
18 Майская 3400 2008
19 Шахтерская 400 2008
20 пер. Майский 400 2008
21 Строительная 3000 2008
22 Чайкина 600 2008
23 Соборная 1600 2004
24 Жукова 3800 2008
25 Березовая 600 2004
26 Мичурина 1600 2008
27 Чехова 1700 2008
28 Конева 1200 2006
29 Интернационалистов 2000 2008
30 пер. Мичуринский 1000 2008
31 Федорова 800 2004
32 Невского 800 2004
33 5 Августа 2000 1981
34 Промышленная 2000 1967
35 Октябрьская 2000 1968
36 Циолковского 1400 1969
37 Юбилейная 700 1984
38 Советская 700 1982
39 Советская 200 2019
40 Кривошеина 1100 2004
41 Победы 3400 2008
42 пер. Школьный 200 1975
43 Центральная 1300 1999
44 Мира 1500 1979
45 Северная 3000 2008
46 пер. Пионерский 200 1976
47 Ленина 2700 2004
48 пер. Спортивный 200 2004
49 пер. Советский 400 1982
50 пер. Промышленный 100 1969
51 пер. Октябрьский 200 1976
52 пер. Новоселов 100 1982
53 пер. Курский 100 1999
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54 ул. Курская 400 1999
55 ул. Некрасова 300 1999
56 Шаландина 1600 2004
57 Ул. Привольная 500 2000
58 Напорный коллектор 2800 1999

с. Терновка
59 Молодежная 1120 1978
60 Молодежная 280 2013
61 Центральная 350 1984

п. Томаровка
62 Ленина 300 1965
63 Ленинский 800 1965
64 Магистральная 3200 1967
65 Полякова 1300 1967
66 Промышленная 100 1995
67 Телепина 700 1975

Протяженность канализационной сети составляет 98,1 км из керамики, 
асбестобетона и чугуна диаметром от 100 до 250 мм. Средний процент износа составляет
84 %.

Общая протяжённость сетей водоотведения Яковлевского городского округа по 
состоянию на 1 квартал 2020 года составляет 98,1 км.

Протяженность сетей со 100% износом -  0 км.
Доля ветхих сетей составляет 0%.
Оценка технического состояния канализационных сетей по участкам представлена в 

приложении 12.
Оценка технического состояния канализационных сетей характеризуется долей 

ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле:
Кс = l-(Sc3KCnjI - ScBeTX ) / Sc3KcnjI, где
Sc3KcnjI _ протяженность канализационных сетей, находящихся в эксплуатации;
ScBeTX— протяженность ветхих канализационных сетей, находящихся в эксплуатации. 
Sc3KCnjI -  98.1 км;
ScBera=0KM.
Кс= 1-(98.1 -0 )  /98.1 =0.
Общая протяжённость сетей водоотведения г. Строитель составляет 55,6 км. 
Протяженность сетей со 100% износом — 0 км.
Доля ветхих сетей составляет 16%.
Оценка технического состояния канализационных сетей характеризуется долей 

ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле:
Кс =(Sc3Kerai- ScBeTX) / SC3KC™, где
SC3KCIU1 -  протяженность канализационных сетей, находящихся в эксплуатации;
ScBeTX-  протяженность ветхих канализационных сетей, находящихся в эксплуатации. 
Sc3KCnjl = 55,6 км;
ScBeTX= 8,8 км.
Кс = 1-(55,6 -  8,8) /55,6 = 0,16.

Технические характеристики канализационных насосных станций представлены в 
таблице 29.
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Таблица 29

Технические характеристики канализационных насосных станций

№

п/
п

Наименов
ание

оборудова
ния

Г од ввода 
в

эксплуата
цию

Q, по 
паспо 

рту 
мЗ/ча 

с

н,
м

Марка
электродви

гателя

Р,
кВ
т

п,
об/

мин
Напря
жение

Наличи
еПЧ

п. Яковлево

1 СМ80-
65-200/2 2008 45 42 27 300

0 380 нет

с. Терновка

2 СМ80 - 65- 
200/2 2010 45 42 27 300

0 380 нет

п. Томаровка

3 ГНОМ
25/20 2017 25 20 3 30

00 380 нет ГНОМ
25/20

4 ГНОМ
40/25 2016 40 25 5,5 30

00 380 нет ГНОМ
40/25

5 ГНОМ
25/20 2017 25 20 3 30

00 380 нет ГНОМ
25/20

Технические характеристики канализационных насосных станций г. Строитель

Адрес объекта: Наименование
оборудования

Год
ввода в 

эксплуат 
ацию

Q, по 
таспорту 
мЗ/час

Н,м
Марка

электродви
гателя

P, кВтn, об/ 
мин

Напряже 
ние, В

Наличие
ПЧ

Износ,
%

г. Строитель, ул. 
Дачная

СМ  150-125-
315/4 2017 200 32 4 AM 29 3000 380 нет 50

СМ  150-125- 
315/4

2015 200 32 4 AM 29 3000 380 нет 60

СМ  150-125- 
315/4

2018 200 32 4 AM 29 3000 380 нет 40

г. Строитель, ул. 
Курская

СМ  100-65- 
200/2

2015 100 50 4 AM 27 3000 380 нет 70

СМ  100-65-
200/2 2018 100 50 4 AM 27 3000 380 нет 30

г. Строитель, 
Ленина

СМ  125-80-
315/4

2014 80 32 4 AM 18 3000 380 нет 80

СМ  125-80- 
315/4 2014 80 32 4 AM 18 3000 380 нет 80

г. Строитель, ул. 
Дорожная

СМ  150-125- 
315/4

2016 200 32 4 AM 29 3000 380 нет 60

СМ  150-125- 
315/4

2017 200 32 4 AM 29 3000 380 нет 50

г. Строитель, ул. 
Северная

Н ош аМ Х 13-
V24

2011 81,9 24 4 AM 22 1450 380 нет 70

г. Строитель, ул. 
Ф омина

Н о т а М Х 1 3 -
V24

2014 81,9 24 4 AM 22 1450 380 нет 50

г. Строитель, ул. 
Ш ахтерская

Н о т а  M X 13- 
V24 2014 81,9 24 4 AM 22 1450 380 нет 50

Сточные воды с территории Яковлевского городского округа по самотечным 
канализационным трубопроводам поступают через решётку, на которой задерживаются 
крупные отбросы (мусор) в приемные резервуары КНС города, далее сточные воды 
подаются на очистные сооружения канализации.
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Структура системы отведения сточных вод в п. Томаровка включает в себя систему 
самотечных и напорных канализационных трубопроводов. С размещенными на них 
канализационными насосными станциями.

Структура системы отведения сточных вод в г. Строитель включает в себя систему 
самотечных и напорных канализационных трубопроводов. С размещенными на них 
канализационными насосными станциями. Отвод и транспортировку хозяйственно­
бытовых отходов от абонентов осуществляется через систему самотечных и напорных 
трубопроводов с установленными на них канализационными насосными станциями. 
Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации в г. Строитель составляет 
55,6 км. Данные сети изготовлены из таких материалов, как асбестоцемент, чугун и 
полиэтилен.

В п. Яковлево действует самотечный коллектор канализации, отводящий сточные 
воды в КНС. В данный коллектор самотеком отводятся канализационные стоки от 
центральной части города, застроенной многоквартирными жилыми домами и 
общественными зданиями. В КНС отводятся сточные воды от городской больницы, 
школы, промышленных предприятий. Протяженность канализации 3,3км.

Нецентрализованная система водоотведения представлена индивидуальными 
выгребами или надворными уборными. Удаление сточных вод из выгребов 
осуществляется в приемную камеру очистных сооружений канализации. Дождевые и 
талые сточные воды не выводятся и не очищаются. Ливневая канализация отсутствует. 
Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места 
существующего рельефа.

Технические характеристики очистных сооружений представлены в таблице 30

Таблица 30
Технические характе шстики очистных сооружений г. Строитель

Н аи м ен ован и е строен и я А дрес
строен и я

Г  од ввода в 
эк сп л у атац и ю

П р о и зво д и тел ьн о сть
м 3/су тки

О бъем
при н и м аем ы х  

стоков  (за 2020 год) 
ты с.м 3/год

Очистные сооружения 
(производительностью 

7000 м 3/сут.)
г. Строитель 2000 7000 2 405 660

Сводная информация оценки технического состояния насосного оборудования 
очистных сооружений представлена в таблице 31.

Таблица 31

№
и/
и

Н аи м ен ован и
е

оборудования

Г  од ввод а  в 
эк с п л у а та ц  

ИЮ

Q , по 
п аспорт

У
м З/час

Н ,
М

М а р к а
эл ек тр о д ви га

т е л я

Р,
к В т

п, об/ 
м и н

Н ап р яж
ение

Н ал и ч и
е П Ч

1
ТВ-80-1,6 M i-

oi 2005 6000 - АИР 160 3000 380 нет

2
ТВ-80-1,6 М 1- 

01
2014 6000 - АИР 160 3000 380 нет

3
СМ -100-65-

200
2004 100 50 4АМ 15 1500 380 нет

4 С М -100-65- 
200

2003 100 50 4АМ 18 1500 380 нет

5
СМ -125-80- 

315 А/4
2008 80 32 4АМ 22 1500 380 нет

6
СМ -125-80- 

315 А/4
2012 80 32 4АМ 22 1500 380 нет

7 ЭГН-1 2007 40 25 2Н234 4,5 380 нет
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№
п/
п

Н аи м ен о ван и
е

оборудования

Г  од ввод а  в 
эк с п л у а та ц

И Ю

Q , по 
п аспорт

У
м З/час

н ,
М

М а р к а
эл ек тр о д в и га

тел я

Р ,
кВ т

п, об/ 
м ин

Н ап р я ж
ение

Н ал и ч и
е П Ч

8 ГНОМ  40*25 2017 40 25 2Н235 5,5 3000 380 нет

---- x .  ^  V i U l l V U J i V I l l l U l i : !  J J L r U V X r X J .  v w p u w - a  Z -  T U J  U U U  1 V I _ / /  1  V //- I ,  J f l J l H

примерно 6591 мЗ/сут. Общее состояние ОСК ветхое. Оборудование и сооружения быстро 
изнашиваются за счёт работы в агрессивной среде. Очистка происходит, но концентрация
загрязняющих веществ в очищенных стоках превышает допустимые концентрации для 
сброса в водный объект. Стадия доочистки отсутствует. Бактерии (активный ил) погибают 
и не производят должную очистку из-за влияния агрессивной среды. Здания также 
находятся в неудовлетворительном состоянии.

Сброс стоков с ОСК г. Строитель осуществляется в р. Ерик. Согласно решения о 
предоставлении водного объекта в пользование № 31-05.01.04.001-Р-РСВХ-С-2019- 
01159/00 от 26 июля 2019 года качество очищенных сточных вод должно соответствовать 
нормативам, установленным для сброса в водный объект, используемый для 
рыбохозяйственных целей п. 2.3.11). Сравнение результатов лабораторного исследования 
№ 1902 от 29 марта 2018 г. и установленных нормативов допустимых концентраций 
загрязняющих веществ допустимых к сбросу в водный объект рыбохозяйственного 
назначения показывает, что сброс сточных вод осуществляется с превышением уровня 
допустимых нормативов по критериям: водородный показатель, БПК-5, сульфаты, азот 
аммонийный, нитриты, СПАВ, нефтепродукты, фосфаты, а также в ходе исследования 
стоков были обнаружены яйца гельминтов

Следовательно, в связи с высоким уровнем износа ОСК, в р. Ерик осуществляется 
сброс недостаточно очищенных сточных вод. В отношении ГУП "Белоблводоканал" 
неоднократно составлялись протоколы об административном правонарушении за 
осуществление сбросов недостаточно очищенных сточных вод. Данная ситуация 
обусловила необходимость строительства новых очистных сооружений в г. Строитель, с 
использованием улучшенной технологией очистки сточных вод.

Для достижения надежности, качества, экологичности, а также повышения 
эффективности работы системы централизованного водоотведения необходимо 
произвести строительство новых очистных сооружений производительностью 10000 
мЗ/сут с устройством 2-ух самостоятельных линий очистки стоков, по 5000 мЗ/сут каждая. 
Данная мощность очистных сооружений будет достаточной для существующей и 
перспективной нагрузки.

2.1.5 Г азоснабжение
Поставщиком газа для населения Яковлевского городского округа являются 

территориальные участки по реализации газа ООО «Газпром Межрегионгаз Белгород». На 
территории муниципального образования находятся 5 газораспределительных станций- в 
г. Строитель, с. Черкасское, с. Красный Острожек, с. Гостищево, с. Кривцово.

Газоснабжение муниципального образования осуществляется газопроводом 
высокого, среднего и низкого давления.

Источниками газопотребления являются население, предприятия общественного 
питания, коммунально-бытовые учреждения и предприятия, местные котельные и 
бытовые печи, сельскохозяйственные и промышленные предприятия. Основной объем 
газа, поступающий на жизнеобеспечение жилого фонда распределяется на эксплуатацию 
бытовых газовых приборов (газовые плиты, газовые водогрейные колонки, отопительные 
агрегаты горячего водоснабжения).

В основном газоснабжение потребителей коммунально-бытового назначения, а 
также жилых домов производится по газопроводам низкого давления Ру<3,0 кПа. В новых 
жилых массивах, при проектировании сетей принята схема подачи природного газа к
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жилым домам по распределительным газопроводам среднего давления Ру<0,ЗМПа с 
установкой индивидуальных газораспределительных пунктов (ГРПТТТ)

На территории Яковлевского городского округа предусмотрено размещение 
объекта федерального значения-магистральный газопровод высокого давления (требуется 
установление охранной зоны).

2.1.6 Электроснабжение
Электроснабжение ведется Яковлевским РЭС. Основным поставщиком 

электрической энергии потребителям является ОАО «Белгородэнергосбыт». Подача 
электроэнергии осуществляется с помощью распределительных сетей напряжением до 10 
кВ и воздушными сетями 220-3 80кВ/ч.

Таблица 34
Перечень подстанций Яковлевского городского округа:

№ п/п Наименование Местоположение Мощность

1 110/6 Строитель Яковлевский ГО; г  Строитель; 
ул. Зайцева 2а 30 MBA

2 110/35/10 Томаровка Яковлевский ГО; п Томаровка; 
ул. Промыш ленная 4 32 MBA

3 110/35/6 Рудник Яковлевский ГО; п  Я ковлево 50 M BA

4 35/10 А лексеевка (Як.) Яковлевский ГО; с Алексеевки 5 M BA

5 35/10 Гостищ ево Я ковлевский ГО; с Гостищ ево 12,6 MBA

6 35/10 Драгунка Яковлевский ГО; с Драгунское 5 M BA

7 35/10 Завидовка
Яковлевский ГО; с Завидовка; ул 

М агистральная 56
5 MBA

8 110/10 Крапивенская
Я ковлевский ГО; х 

Крапивенские Дворы
32 MBA

Под надёжностью электрической сети (или её участка) понимается способность 
осуществлять передачу и распределение требуемого количества электроэнергии без 
ухудшения её качества от источников к потребителям и в соответствии с заданным 
графиком нагрузки. Надёжность сети зависит от технического состояния и технического 
уровня, входящих в её состав элементов и схемы их соединения.

На территории Яковлевского городского округа предусмотрено размещение 
объектов регионального значения: линии электропередачи ВЛ-35кВ Александровка- 
Гостищево, протяженностью 39.852 км (требуется установление охранной зоны 15 м с 
каждой стороны от крайних проводов) на основании Постановления Губернатора 
Белгородской области от 25.04.2018 г. №52, СиПР электроэнергетики Белгородской 
области на 2019-2023 годы; линии электропередачи ВЛ-110кВ ПС Фрунзенская -  
Малиновка -  Красная Яруга, протяженностью 70 км (требуется установление охранной 
зоны 20 м с каждой стороны от крайних проводов) на основании Постановления
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Губернатора Белгородской области от 25.04.2018 г. №52, СиПР электроэнергетики 
Белгородской области на 2019-2023 годы.

2.1.7 Сбор и утилизация твердых бытовых отходов
Важное значение для создания благоприятных условий проживания имеет 

санитарно-гигиеническое состояние населенных мест, в частности вопросы сбора, 
утилизации, обезвреживания и обеззараживания бытовых и промышленных отходов.

На территории городского округа расположены следующие существующие 
объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных 
отходов представлена в соответствующей таблице:

Таблица 35
Реестр объектов размещения отходов

№ Наименование Назначение Эксплуатирующая
организация

Местоположение

1 Породный отвал при 
добыче железной руды

Хранение
ООО "М еталл-групп"

п. Яковлево

2 Полигон ТБО Хранение ООО "Транспортная компания 
"Экотранс г. Строитель

3
Породный отвал при 

добыче ж елезной руды Хранение
ООО "М еталл-групп"

п. Яковлево

2.2 Краткий анализ состояния установки приборов учета и 
энергоресурсосбережения у потребителей
Ресурсоснабжающие организации особое внимание уделяют достоверному учету 

потребленных ресурсов. Программа предусматривает установку приборов учета 
потребления ресурсов. Установка приборов учета позволит получать оперативную 
информацию, как о состоянии счетчиков, так и о количестве потребленного 
коммунального ресурса.

Крупные котельные оснащены приборами учета, фиксирующими значения расхода, 
давления и температуры теплоносителя в прямом и обратом трубопроводе, а также в 
линии подпитки. Все средства измерения проходят регулярную поверку.

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на
коммунальные ресурсы

3.1 Перспективные показатели развития муниципального образования
Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию зон жилой 

застройки с учётом проведения мероприятий по инженерной подготовке:
• Создание более комфортных условий для проживания жилья;
• Увеличение темпов роста строительства;
• Увеличение объёмов строительства индивидуального жилья.
Показатели развития жилого фонда муниципального образования представлены в

таблице 36.
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Таблица 36
Показатели развития муниципального образования

Функциональные
зоны

Параметры функциональных зон Сведения о планируемых 
объектах

Площадь зоны 
существующая, 

га

Площадь
зоны

планируемая,
га

Макс. 
Количество 
этажей, эт.

Макс.
коэфициент
застройки

1 2 3 5 6 7

Зо
на

 г
ра

до
ст

ро
ит

ел
ьн

ог
о 

ис
по

ль
зо

ва
ни

я

Жилая зона (Ж): 81.38 88.41
Зона застройки индивидуальны ми жилыми домам и 78.23 85.26 не более 3 0.6

Зона застройки м алоэтаж ны м и ж илыми домами 1.70 1.70 не более 3 0.6
Зона застройки среднеэтаж ны ми жилыми домами 0.42 0.42 не более 5 0.8
Зона застройки м ногоэтаж ны ми жилыми домами 1.03 1.03 не более 10 0.9

Общественно-деловые зоны: 2.75 2.96
М ногоф ункциональная общ ественно-деловая зона 1.95 не более 4 0.9
Зона специализированной общ ественной застройки 0.80 не более 4 0.7 дошкольные образовательные 

организаций
Производственные зоны, зоны инженерной и 
транспортной инфраструктур:

21.89 22.17 “ -

П роизводственная зона 8.32 0.05 - 0.8
Коммунально-складская зона 0.08 0.08 не более 3 0.75
Зона инж енерной инфраструктуры 1.26 0.23 Очистные сооружения, КНС, 

скважины, водонапорные 
башни, станции 

обезжелезивания
Зона транспортной инфраструктуры 12.23 12.23 не более 2 0.75
Зоны сельскохозяйственного использования: 874.99 867.32 - -
Зона сельскохозяйственны х угодий 844.12 836.45 Очистные сооружения, КНС, 

скважины, водонапорные 
башни, станции 

обезжелезивания, автодороги 
местного значения, 

объект спорта
Зона садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граждан

22.23 22.23 не более 2 0.4
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Параметры функциональных зон Сведения о планируемых 
объектах

Функциональные
зоны

Площадь зоны 
существующая, 

га

Площадь
зоны

планируемая,
га

Макс. 
Количество 
этажей, эт.

Макс.
коэфициент
застройки

П роизводственная зона сельскохозяйственных 
предприятий

8.64 8.64 не более 9 0.8

Зоны рекреационного назначения: 90.12 90.27
Зона озелененны х территорий общ его пользования 
(лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)

1.47 1.62 не более 2 0.2 объект спорта

Зона отды ха 0.11 0.11 не более 2 0.5
Л есопарковая зона 0 0 - -
Зона лесов 88.54 88.54 - -
Зоны специального назначения: 1,46 1,46
Зоны  кладбищ 0.93 0.93 не более 2 0.2
Зона складирования и захоронения отходов 0.53 0.53 - -
Зона режимных территорий 0.1 0.1 не более 5 0.9
Зона акваторий 12.19 12.19 - -
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Генеральным планом муниципального образования предусмотрены мероприятия по 
развитию и реконструкции жилых территорий.

При реконструкции районов с преобладанием сложившейся капитальной жилой 
застройки следует предусматривать упорядочение планировочной структуры и сети улиц, 
совершенствование системы общественного обслуживания, озеленения и благоустройства 
территории, максимальное сохранение своеобразия архитектурного облика жилых и 
общественных зданий, их модернизацию и капитальный ремонт, реставрацию и 
приспособление под современное использование.

Объемы сохраняемого или подлежащего сносу жилищного фонда следует определять в 
установленном порядке с учетом его экономической и исторической ценности, технического 
состояния, максимального сохранения жилищного фонда, пригодного для проживания, и 
сложившейся исторической среды.

При комплексной реконструкции сложившейся застройки допускается при 
соответствующем обосновании уточнять нормативные требования заданием на 
проектирование по согласованию с местными органами архитектуры, государственного 
надзора и санитарной инспекции. При этом необходимо обеспечивать снижение пожарной 
опасности застройки и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения.
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3.2 Прогноз спроса на коммунальные услуги 
3.2.1 Прогноз спроса на услуги по теплоснабжению

Значения прогнозируемых тепловых нагрузок приведены в таблице 37.

Таблица 37
Тепловые нагрузки потребителей Яковлевского городского округа

И с т о ч н и к  т е п л о сн аб ж ен и я П о к а за т е л ь
2018 2019-2022 2023-2027

О топ. г в с О топ. ГВС О топ. Г В С

Отпуск тепла внеш ним 
потребителям, Гкал/час 1,2406 0,1734

1,2406 0,1734 1,2406 0,1734

Расход топлива, куб.м/Гкал

КПД% 88,2 88,2 88,2

Котельная с. А лексеевка

Затраты тепла на собственные 
нужды Гкал/час

У становленная мощ ность 
котельной, Гкал/час

2,4 2,4 2,4

О бщ ая располагаемая 
мощ ность котельной, Гкал/час

2,4 2,4 2,4
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И с т о ч н и к  теп л о сн аб ж ен и я П о к азател ь
2018 2019-2022 2023-2027

О топ . г в с О топ. ГВС О топ. ГВС

П отери в тепловых сетях, 
Г кал/часс

М ощ ность «нетто» Гкал/час +1,1594 +1,1594 +1,1594

Резерв (+) / дефицит (-) 
м ощ ности

1,2406 0,1734
1,2406 0,1734 1,2406 0,1734

К отельная с. Бутово О тпуск тепла внеш ним 
потребителям, Гкал/час 0,6800 0,6800 0,6800
Расход топлива, куб.м/Гкал
К П Д % 87 87 87
Затраты  тепла на собственные 
нуж ды  Гкал/час
У становленная мощ ность 
котельной, Гкал/час

3,44 3,44 3,44

О бщ ая располагаемая 
м ощ ность котельной, Гкал/час

3,44 3,44 3,44

П отери в тепловых сетях, 
Гкал/часс
Резерв, дефицит мощ ности, 

Гкал/час
+2,76 +2,76 +2,76

К отельная с. Быковка О тпуск тепла внеш ним 
потребителям, Гкал/час

1,9419 0,8869 1,9419 0,8869 1,9419 0,8869

Р асход  топлива, куб.м/Г кал
К П Д % 85 85 85
Затраты  тепла на собственные 
нуж ды  Гкал/час
У становленная мощ ность 
котельной, Гкал/час 3,6 3,6 3,6
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И с т о ч н и к  т еп л о сн аб ж ен и я П о к а за т е л ь
2018 2019-2022 2023-2027

О то п . г в с О топ. ГВС О топ. ГВС
Общая располагаемая 

мощ ность котельной, Гкал/час

3,6 3,6 3,6

П отери в тепловы х сетях, 
Гкал/часс
Резерв, дефицит мощ ности 

нетто, Гкал/час
+1,6581 +1,6581 +1,6581

Котельная с. Гостищ ево Отпуск тепла внеш ним 
потребителям, Гкал/час 1,8617 0,7157 1,8617 0,7157 1,8617 0,7157
Расход топлива, куб.м/Гкал
КПД% 83 83 83
Затраты  тепла на собст. нужды 
Г кал/час
Установленная мощ ность 
котельной, Гкал/час

3,6 3,6 3,6

Общая располагаемая 
мощ ность котельной, Г кал/час 3,6 3,6 3,6

П отери в тепловы х сетях, 
Г  кал/час
Резерв, дефицит м ощ ности 

нетто, Гкал/час
+1,73883 +1,73883 +1,73883

котельная с. Д м итриевка О тпуск тепла внеш ним 
потребителям, Г  кал/час

1,4254 0,2257 1,4254 0,2257 1,4254 0,2257

Расход топл. куб.м/Гкал
КПД% 78 78 78
Затраты тепла на собст. нужд. 
Гкал/час
У становленная мощ ность 
котельной, Гкал/час

3,0 з,о 3,0
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Источник теплоснабжения Показатель
2018 2019-2022 2023-2027

Отоп. г в с Отоп. ГВС Отоп. ГВС
О бщ ая располагаемая 

мощ ность котельной, Гкал/час
3,0 3,0 3,0

П отери в тепловы х сетях, 
Гкал/часс
Резерв, дефицит мощ ности 

нетто, Гкал/час
+1,5746 +1,5746 +1,5746

котельная 
с. Завидовка

О тпуск тепла внеш ним 
потребителям, Г  кал/час

0,6344 1,1667
0,6344 1,1667 0,6344 1,1667

Расход топлива, куб.м/Гкал

к п д% 85 85 85

Затраты  тепла на собст. нужды 
Г кал/час

У становленная мощ ность 
котельной, Гкал/час

2,4 2,4 2,4

О бщ ая располагаемая мощ ность 
котельной, Г кал/час

2,4 2,4 2,4

П отери в тепловы х сетях, 
Г кал/часс

Резерв, дефицит м ощ ности 
нетто, Гкал/час

+1,7656 +1,7656 +1,7656

котельная с. Казацкое О тпуск тепла внеш ним 0,1634 0,1634 1 | 0,1634
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Источник теплоснабжения Показатель
2018 2019-2022 2023-2027

Отоп. ГВС Отоп. ГВС Отоп. ГВС
потребителям, Гкал/час
Расход топ. куб.м/Гкал
КПД% 90,8 90,8 0 90,8
Затраты  тепла на собст.нуж д. 
Гкал/час
Установленная мощ ность 
котельной, Гкал/час

0,43 0,43 0,43

О бщ ая располагаемая 
мощ ность котельной, Гкал/час

0,43 0,43 0,43

П отери в тепл.сетях, Гкал/час
М ощ ность «нетто» Гкал/час 0,425 0,425 0,425
Резерв, дефицит м ощ ности 

нетто „Гкал/час
+0,2666 +0,2666 +0,2666

котельная с. К ривцово О тпуск тепла внеш ним 
потребителям, Г кал/час

0,197 0,197 0,197

Расход топлива, куб.м/Гкал
КПД% 84 84 84
Затраты  тепла на собст.нуж д 
Гкал/час
Установленная мощ ность 
котельной, Г кал/час

2,4 2,4 2,4

Общая располагаемая 
мощ ность котельной, Гкал/час 2,4 2,4 2,4

Потери в тепловых сетях, 
Гкал/час

Резерв, дефицит мощ ности 
нетто, Г кал/час +2,203 +2,203 +2,203

котельная с. К устовое О тпуск тепла внеш ним 
потребителям, Гкал/час 1,005 0,0004 1,005 0,0004 1,005 0,0004

Расход топлива, куб.м/Г кал
КПД% 87 87 87

60



Источник теплоснабжения Показатель
2018 2019-2022 2023-2027

Отоп. ГВС Отоп. ГВС Отоп. ГВС
Затраты  тепла на собственны е 

нужды Гкал/час
У становленная мощ ность 

котельной, Гкал/час 1,8 1,8 1,8

О бщ ая располагаемая 
м ощ ность котельной, Г кал/час

1,8 1,8 1,8

П отери в тепловых сетях, 
Г  кал/часс
Резерв, дефицит мощ ности 

нетто, Г  кал/час
0,844 0,844 0,844

котельная с. Серетино О тпуск тепла внеш ним 
потребителям, Гкал/час

0,1140 0,1140 0,1140

Расход топлива, куб.м/Гкал
К П Д % 62 62 62
Затраты  тепла на собств.нуж. 
Гкал/час
У становленная мощ ность 
котельной, Гкал/час

1.0 1.0 1.0

О бщ ая располагаемая 
м ощ ность котельной, Г  кал/час 1.0 1.0 1.0

П отери  в тепловых сетях, 
Г  кал/часс
Резерв, дефицит мощ ности 

нетто, Гкал/час
+0,886 +0,886 +0,886

котельная с. Смородино О тпуск тепла внешним 
потребителям, Гкал/час

0,2832 0,2832 0,2832

Расход топлива, куб.м/Г кал
К П Д % 80 80 80

Затраты  тепла на собств.нуж. 
Г  кал/час
У становленная мощ ность 
котельной, Г  кал/час

1,84 1,84 1,84
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Источник теплоснабжения Показатель
2018 2019-2022 2023-2027

Отоп, г в с Отоп. ГВС Отоп. ГВС
Общ ая располагаемая 

мощ ность котельной, Гкал/час

1,84 1,84 1,84

П отери в тепловы х сетях, 
Гкал/час
Резерв, дефицит м ощ ности 

нетто, Г  кал/час
+1,5668 +1,5668 +1,5668

котельная с. Стрелецкое О тпуск тепла внеш ним 
потребителям, Гкал/час

0,2690 0,2690 0,2690

Расход топ. куб.м/Гкал
КПД% 74 74 74
Затраты  тепла на собст. нуж. 
Г  кал/час
У  станов, мощ ность котельной, 
Г  кал/час

2,0 2,0 2,0

О бщ ая располагаемая 
мощ ность котельной, Гкал/час

2,0 2,0 2,0

П отери в т/с Гкал/часс
Резерв, дефицит м ощ ности 

нетто, Г кал/час
+1,731 +1,731 +1,731

Ц ентральная котельная г. 
С троитель

Отпуск тепла внеш ним 
потребителям, Гкал/час

46,6821 33,3051
46,6821 33,3051

46,6821 33,3051

Расход топлива, куб.м /Г  кал

КПД% 87 87 87

Затраты  тепла на собственны е 
нужды Г кал/час
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Источник теплоснабжения Показатель
2018 2019-2022 2023-2027

Отоп. г в с Отоп. ГВС Отоп. ГВС

Установленная мощ ность 
котельной, Гкал/час

114,9 114,9 114,9

О бщ ая располагаемая 
мощ ность котельной, Гкал/час

114,9 114,9 114,9

П отери в тепловых сетях, 
Гкал/час

Резерв, дефицит мощ ности 
нетто, Гкал/час

+34,9128 +34,9128 +34,9128

котельная с. Терновка Отпуск тепла внеш ним 
потребителям, Гкал/час 0,8210 0,8210 0,8210

Расход топлива, куб.м/Гкал
КПД% 79 79 79

Затраты тепла на собств. нож. 
Гкал/час

У становленная мощ ность 
котельной, Гкал/час

2,5 2,5 2,5

О бщ ая располагаемая мощ ность 
котельной, Гкал/час 2,5 2,5 2,5

П отери в тепловых сетях, 
Гкал/час

Резерв, дефицит мощ ности 
нетто, Г кал/час

+1,679 +1,679 +1,679

Котельная больницы в п. 
Томаровка

О тпуск тепла внеш ним 
потребителям, Гкал/час

0,5652 0,075 0,5652 0,075 0,5652 0,075

Расход топлива, куб.м/Гкал
КПД% 75 75 75
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Источник теплоснабжения Показатель
2018 2019-2022 2023-2027

Отоп. г в с Отоп. ГВС Отоп. ГВС
Затраты  тепла на собств. нуж. 
Гкал/час
У становленная м ощ ность 
котельной, Гкал/час

1,76 1,76 1,76
Общ ая располагаемая 

мощ ность котельной, Гкал/час
1,76 1,76 1,76

П отери в тепловы х сетях, 
Гкал/часс
Резерв, дефицит м ощ ности 

нетто, Гкал/час
+1,1948 +1,1948 +1,1948

К отельная Д ом а интерната в 
п. Том аровка

Отпуск тепла внеш ним 
потребителям, Гкал/час

0,3011 0,05053 0,3011 0,05053 0,3011 0,05053
Расход топлива, куб.м/Гкал
КПД% 86,5 86,5 86,5
Затраты тепла на собств.нуж. 
Гкал/час
У становленная мощ ность 
котельной, Гкал/час

1,6 1,6 1,6
Общая располагаемая 

мощ ность котельной, Гкал/час 1,6 1,6 1,6
П отери в тепловых сетях, 
Гкал/час
Резерв, дефицит мощ ности 

нетто, Г кал/час
+1,2989 +1,2989 +1,2989

Котельная ж илого комплекса 
в п. Томаровка

О тпуск тепла внеш ним 
потребителям, Г кал/час

0,5550 0,3280 0,5550 0,3280 0,5550 0,3280
Расход топ. куб.м/Гкал
КПД% 84 84 84
Затраты тепла на собств.нуж. 
Г кал/час
Установленная мощ ность 
котельной, Гкал/час

1,62 1,62 1,62
Общая располагаемая 

мощ ность котельной, Г кал/час
1,62 1,62 1,62

П отери в т/с, Г кал/час
Резерв, дефицит мощ ности 

нетто, Гкал/час
+1,065 +1,065 +1,065
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И с т о ч н и к  теп л о сн аб ж ен и я П о к а за т е л ь
2018 2019-2022 2023-2027

О топ . г в с О топ . ГВС О топ. ГВС
Котельная ш колы  №  2 в п. 
Томаровка

О тпуск тепла внеш ним 
потребителям, Гкал/час

0,5654 0,6739 0,5664 0,6739 0,5664 0,6739

Расход топлива, куб.м/Гкал
КП Д % 89,5 89,5 89,5
Затраты  тепла на собств.нуж. 
Гкал/час
Установленная мощ ность 
котельной, Гкал/час

1,8 1,8 1,8

О бщ ая располагаемая 
мощ ность котельной, Гкал/час

1,8 1,8 1,8

П отери в т/сетях, Гкал/часс
Резерв, дефицит мощ ности 

нетто, Г  кал/час
+1,2346 +1,2346 +1,2346

Котельная Д К  в п. Том аровка О тпуск тепла внеш ним 
потребителям, Г кал/час

1,5943 0,1280 1,5943 0,1280 1,5943 0,1280

Расход топлива, куб.м/Гкал
КПД% 88,55 88,55 88,55

Затраты  тепла на собств.нуж 
Гкал/час

У становленная мощ ность 
котельной, Гкал/час

3,44 3,44 3,44

О бщ ая располагаемая 
м ощ ность котельной, Гкал/час

3,44 3,44 3,44

П отери в тепловых сетях, 
Гкал/часс
Резерв, дефицит мощ ности 

нетто, Г кал/час
+1,8457 +1,8457 +1,8457

Котельная п. Я ковлево Отпуск тепла внеш ним 
потребителям, Гкал/час

2,0823 0,2300 2,0823 0,2300 2,0823 0,2300

Расход топ. куб.м/Гкал
КПД% 85 85 85

Затраты  тепла на собств.нуж. 
Гкал/час

Установленная мощ ность 
котельной, Гкал/час

7,2 7,2 7,2

О бщ ая располагаемая 
мощ ность котельной, Гкал/час

7,2 7,2 7,2
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Источник теплоснабжения Показатель
2018 2019-2022 2 0 23 -2027

Отоп. г в с Отоп. Г В С Отоп. ГВС
П отери в т/сетях, Гкал/часс
Резерв, дефицит мощ ности 

нетто, Гкал/час
+5,1177 +5,1177 +5,1177

3.2.2 Прогноз спроса на услуги водоснабжения
Перспективный баланс услуги водоснабжения в муниципальном образовании представлен с учетом прогноза численности 

населения, степени обеспеченности населения централизованной услугой водоснабжения, реализации мероприятий по 
энергосбережению. Перспективный баланс водоснабжения муниципального образования представлен в таблице 38.

Таблица 38
Перспективный баланс водоснабжения ГУП «Белоблводоканал»

№ Наименование показателей Бд. изм. 2019 2022 2025
1 Объем поднятой воды тыс. м3 260,05 283,45 308,97
2 Объем воды полученной со стороны тыс. м3 - - -
3 Объем воды используемой на технологические нужды тыс. м3 - - -
4 Объем воды пропущенной через очистные сооружения тыс. м3 - - -
5 Объем воды поданной в сеть тыс. м3 260,05 283,45 308,97
6 Потери воды в сети тыс. м3 26,00 28,35 30,90
7 Объем реализации воды, в т.ч: тыс. м3 234,04 255,11 278,07
7.1 - Отпущенной воды другим водопроводом - - - -
7.2 - Населению по приборам учета тыс. м3 47,75 57,25 68,64
7.3 - Населению без прибора учета тыс. м3 100,57 99,55 96,68
7.4 - Бюджетным организациям по приборам учета тыс. м3 >3,55 4,26 5,11
7.5 - Бюджетным организациям без прибора учета тыс. м3 0,00 0,00 0,00
7.6 - Предприятиям по приборам учета тыс. м3 82,17 94,05 107,64
7.7 - Предприятиям без прибора учета тыс. м3 0,00 0,00 0,00
7.8 - Прочим потребителям тыс. м3 - -
7.9 - Собственные нужды тыс. м3 -
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3.2.3 Прогноз спроса на услуги водоотведения
Прогнозируемые объемы потребления услуги водоотведения населением Яковлевского городского округа с распределением по 

категориям представлены в таблице 39.

Таблица 39
Прогнозируемое водоотведение

№ п/п Наименование показателей 
производственной деятельности и статей затрат

Ед. изм. 2019 2020 2021 2022

1 П ринято сточны х вод тыс. м 3 1860 1880 1900 1920

2 О бъем сточных вод, пропущенных через собственны е очистные 
сооружения

тыс. м 3 1860 1880 1900 1920

3 О бъем сточны х вод, переданных на очистку другим 
организациям

тыс. м 3 0 0 0 0

4 О бъем реализации услуг всего, в т.ч. тыс. м 3 1620 1640 1660 1680

5 - принято от других канализаций тыс. м 3 0 0 0 0

6 - населению тыс. м 3 1370 1380 1390 1400

7 - бю джетным тыс. м3 170 175 180 185

8 - прочие предприятия тыс. м3 80 85 90 95

9 -И ТО ГО  принято тыс. м3 1860 1880 1900 1920

3.2.4 Прогноз спроса на услуги электроснабжения
Данные о перспективном балансе электроснабжения муниципального образования отсутствуют.

3.2.5 Прогноз спроса на услуги газоснабжения
Перспективный баланс газоснабжения муниципального образования отсутствует.
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3.2.6 Прогноз объёма утилизации твердых бытовых отходов
Перспективный баланс утилизации твердых бытовых отходов муниципального образования отсутствует.



4. Плановые показатели развития коммунальной инфраструктуры
Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня 

запланированных технических и финансово-экономических плановых показателей.
Перечень плановых показателей с детализацией по системам коммунальной 

инфраструктуры принят согласно «Методическим рекомендациям по разработке 
программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры населенных 
пунктов, городских округов», утвержденные Приказом Министерства регионального 
развития РФ № 359/ГС от 01.10.2013 г., к которым относятся:

• критерии доступности коммунальных услуг для населения;
• показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;
• величины новых нагрузок;
• показатели качества поставляемого ресурса;
• показатели степени охвата потребителей приборами учета;
• показатели надежности поставки ресурсов;
• показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;
• показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;
• показатели воздействия на окружающую среду.
Количественные значения плановых показателей определены с учетом выполнения 

всех мероприятий Программы в запланированные сроки. В перечень плановых 
показателей были включены показатели, актуальные для систем коммунальной 
инфраструктуры данного муниципального образования. Целевые показатели развития 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования представлены в таблице 40
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Таблица 40

Плановые показатели развития систем водоснабжения и водоотведения Яковлевского городского округа

№
п/п

Наименование планового 
показателя

Данные, используемые для 
установления целевого 

показателя
Ед. изм. Фактическое значение 

2020 год
Величина показателя, в год

2021 2022 2023 2024

1 Целевой показатель качества 
воды

Доля проб питьевой воды, 
подаваемой с источников 

водоснабж ения, водопроводных 
станций или иных объектов 
централизованной системы 

водоснабж ения в 
распределительную  

водопроводную  сеть не 
соответствую щ их 

установленны х требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных 

по результатам  
производственного контроля 

качества питьевой воды

% 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Д оля проб питьевой воды в 
распределительной 

водопроводной сети, не 
соответствую щ их 

установленны м требованиям, в 
общ ем объеме проб, отобранных 

по результатам  
производственного контроля 

качества питьевой воды

% 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00
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№
п/п

Наименование планового 
показателя

Данные, используемые для 
установления целевого Ед. изм. Фактическое значение 

2020 год
Величина показателя, в год

показателя 2021 2022 2023 2024

2

Целевые показатели 
надежности и 

бесперебойности 
водоснабжения и 

водоотведения

К оличество перерывов в подаче 
холодной воды, произош едш их в 
результате аварий, повреж дений 

и иных технологических 
наруш ений на объектах 

. централизованной системы 
холодного водоснабж ения, в 

расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

Ед./км 0,83 0,25 0,25 0,25 0,25

У дельное количество аварий и 
засоров в расчете на 

протяженность канализационной 
сети в год

Ед./км 6,55 2,00 2,00 2,00 2,00

Доля сточны х вод, не 
подвергаю щ ихся очистке, в 
общ ем объеме сточны х вод, 

сбрасываемых в 
централизованные 

общ есплавные или бытовые 
системы водоотведения

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Целевой показатель очистки 
сточных вод

Д оля поверхностны х сточных 
вод, не подвергаю щ ихся очистке, 
в общ ем объеме поверхностных 

сточны х вод, принимаемы х в 
централизованную  ливневую  

систему водоотведения

% - - - - -

Д оля проб сточны х вод, не 
соответствую щ их 

установленны м нормативам 
допустимы х сбросов, лимитам на 

сбросы, рассчитанная 
применительно к  видам 

централизованны х систем 
водоотведения раздельно для 

общ есплавной (бытовой) и 
ливневой централизованны х 

систем водоотведения

% 22,22 14,00 13,00 13,00 13,00
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№
п/п

Наименование планового 
показателя

Данные, используемые для 
установления целевого 

показателя
Ед. изм. Фактическое значение 

2020 год
Величина показателя, в год

2021 2022 2023 2024

4
Плановые показатели 

эффективности 
использования ресурсов

Доля потерь воды  в 
централизованны х систем ах 

водоснабж ения при ее 
транспортировке в общ ем 
объеме воды, поданной в 

водопроводную  сеть

% 23,74 4,10 4,10 4,10 4,10

У дельны й расход электрической 
энергии по водоснабж ению

кВт*ч/м3 1,25 1,34 1,34 1,34 1,34

У дельны й расход электрической 
энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на 

единицу объема воды, 
отпускаем ой в сеть (кВт*ч/куб. 

м)

кВт*ч/м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

У дельны й расход электрической 
энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, 

на единицу объема 
транспортируем ой питьевой 

воды (кВт*ч/куб. м)

кВт*ч/м3 0,74 0,62 0,40 0,40 0,40

Д оля замененны х ветхих сетей, 
сетей, требую щ их зам ены  и 

(или) отработавш ие свой 
нормативны й срок сетей 

водоснабж ения

% 0,39 0,54 0,54 0,54 0,54

72



5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение плановых показателей
Перечень мероприятий по развитию и модернизации системы коммунальной инфраструктуры представлен в таблицах ниже.

Таблица 41

Т еплоснабжение

№
п/п Наименование мероприятий

Место
проведения

мероприятия

Финансовая 
потребность, 

тыс. руб. 
с НДС

Реализация мероприятий по годам, 
тыс. руб. с НДС Источник

финансирован
ия2018 2019 2020 2021

2022-
2027

ИТОГО 64 960,9 11 841,0 19 366,3 33 753,6 0,0 0,0

1.

Разработка и  выпуск, с проведением 
согласований и экспертиз, рабочей 
докум ентации технического перевооружения 
резервного хозяйства ж идкого (мазутного) 
топлива с переводом на дизельное топливо 
центральной котельной г. Строитель 
Белгородской обл.

г. С троитель 0,0 1 896,00
Внебюджетные
средства

2.

Т ех  перевооруж ение систем ы  теплоснабж ения 
Я ковлевского городского округа с целью 
перевода работы  ком бинированны х горелок 
РГМ Г-30 на резервное дизельное топливо 
центральной котельной г. С троитель

г. С троитель 0,0 19 884,9
Внебюджетные
средства

3.
Зам ена участка тепловы х сетей г. С троитель 
пер. К азначеевский ТК -171-центральная 
площ адь

г. Строитель 11 841,0 11 841,0
Внебюджетные
средства

4.
Зам ена участка тепловы х сетей от Т К -2а до 
ТК -172 (от ком пенсатора до угла ж илого дома 
по ул. Ю билейная 1)

г. Строитель 10 639,4 10 639,4
Внебюджетные
средства

5.
Зам ена участка тепловы х сетей г. С троитель 
ул. Ц ентральной, от перекрестка с ул. Л енина 
до Ц РБ, ТК  138-ТК-152

г. С троитель 5 895,1 5 895,1
Внебюджетные
средства

6.
Зам ена участка тепловы х сетей г. С троитель 
ул. Л енина д ,3-ул.П ром ы ш ленная д,42, ТК 86- 
ввод

г. Строитель 2 831,9 2 831,9
Внебюджетные
средства
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№
п/п Наименование мероприятий

Место
проведения

мероприятия

Финансовая 
потребность, 

тыс. руб. 
с НДС

Реализация мероприятий по годам, 
тыс. руб. с НДС Источник

финансирован
И Я2018 2019 2020 2021 2022-

2027

7. Зам ена участка тепловых сетей г. Строитель 
ул. 5-е А вгуста от  ТК175а до ЦТП-3

г. Строитель 10 103,5 10 103,5
Внебюджетные
средства

8.
Зам ена участка тепловых сетей г. С троитель 
от Т К  203 по ул. Ленина

г. С троитель 6 930,8 6 930,8
Внебюджетные
средства

9.
Зам ена участка тепловых сетей г. Строитель 
ул. К ривош еина от  д .1 1 до д.5 ТК-12а-ТК-9. 
О топление

г. С троитель 7 852,9 7 852,9
Внебюджетные
средства

10.
Зам ена участка тепловых сетей г. Строитель 
ул. О ктябрьская д.22-д.26 ТК-14-ТК-15

г. Строитель 2 393,9 2 393,9
Внебюджетные
средства

11.
Зам ена участка тепловых сетей г. Строитель, 
ул. Ц ентральная от д.7 до д .12, ТК-189-ТК-192

г. Строитель 6 472,5 6 472,5
Внебюджетные
средства

Таблица 42

Водоснабжение

№
п/п Наименование мероприятий Место проведения 

мероприятия

Финансовая 
потребность, 

тыс. руб. 
с НДС

Реализация мероприятий по годам, 
тыс. руб. с НДС Источник

финансирован
ия2021 2022 2023 2024-2034

ИТОГО 366 661,6 19 105,0 1 600,0 52 100,0 293 856,6

1
П роектирование строительства 
водоснабж ения с. Волобуевка

с. Волобуевка 1 080,0 1 080,0 0,0
Областной
бюджет

2
П роектирование строительства сетей и 
сооруж ений водоснабж ения в с. Стрелецкое, с. 
П уш карное

с. С трелецкое, с. 
П уш карное

1 600,0 1 600,0 0,0
Областной
бюджет

3
П роектирование строительства сетей 
водоснабж ения в с. Гостищ ево, п. Сажное

с. Гостищ ево, п. 
Сажное

600,0 600,0 0,0
Областной
бюджет

4 П роектирование строительства станции 
водоподготовки в с. С тарая Глинка с. Старая Глинка

450,0 450,0
0,0

Областной
бюджет

5 П роектирование строительства станции 
водоподготовки в с. М ощ еное с. М ощ еное

475,0
475,0

0,0
Областной
бюджет
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№
п/п Наименование мероприятий Место проведения 

мероприятия

Финансовая 
потребность, 

тыс. руб. 
с НДС

Реализация мероприятий по годам, 
тыс. руб. с НДС Источник

финансирован
ИЯ

2021 2022 2023 2024-2034

ИТОГО 366 661,6 19 105,0 1 600,0 52 100,0 293 856,6

6

П роектирование строительства станции 
водоподготовки и  водозаборной скваж ины в с. 
Бутово

с. Бутово, ул. 
Украина

600,0
600,0

0,0

7
С троительство станции водоподготовки и 
водозаборной скваж ины  в с. Бутово

с. Бутово, ул. 
У краина

10 000,0 10 000,0 0,0
Областной
бюджет

8
К апитальны й рем онт резервуаров питьевой 
воды  в п. Я ковлево (территория насосной 
станции 2-го подъема)

п. Я ковлево 
территория насосной 
станции 2-го подъема

1 000,0 1 000,0 0,0
Областной
бюджет

9

К апитальны й рем онт резервуаров питьевой 
воды  в г. С троитель (территория насосной 
станции 3-го подъема)

г. Строитель ул. 2-я 
Заводская территория 
насосной станции 3- 
го подъема

1 000,0 1 000,0 0,0
Областной
бюджет

10
К апитальны й рем онт разводящ ей сети с. 
Гостищ ево ул. К ирова Д -1 10 мм

с. Гостищ ево ул. 
Кирова

2 500,0 2 500,0 0,0
Областной
бюджет

11 К апитальны й рем онт сетей водоснабж ения в 
п. Томаровка

п. Томаровка, ул. 
М агистральная

4 000,0 4 000,0 0,0
Областной
бюджет

12
К апитальны й рем онт сетей водоснабж ения п. 
Я ковлево ул. Н абереж ная Д у-110 мм

п. Я ковлево от  ул. 
Набереж ная

2 500,0 2 500,0 0,0
Областной
бюджет

13
С троительство сетей водоснабж ения в х. 
К расны й Восток

х. К расны й В осток 6 000,0 6 000,0 0,0
Областной
бюджет

14
С троительство сетей водоснабж ения в с. 
Гостищ ево, п. Сажное

с. Гостищ ево, п. 
Сажное

10 000,0 10 000,0

9600 тыс. руб. - 
федеральный 
бюджет, 400 
тыс. руб. 
Областной 
бюджет

15

С троительство сетей и сооружений 
водоснабж ения в с. Стрелецкое, с. П уш карное

с. Стрелецкое, с. 
Пуш карное

40 000,0 40 000,0 0,0

38400 тыс. руб. 
- федеральный 
бюджет, 1600 - 
областной 
бюджет

16
К апитальны й рем онт сетей  водоснабж ения 
(закольцовка) диам етром  110 мм в п. Я ковлево п. Я ковлево 1 000,0 1 000,0

О бластной
бю джет
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№
п/п Наименование мероприятий Место проведения 

мероприятия

Финансовая 
потребность, 

тыс. руб. 
с НДС

Реализация мероприятий по годам, 
тыс. руб. с НДС Источник

финансирован
И Я

2021 2022 2023 2024-2034

ИТОГО 366 661,6 19 105,0 1 600,0 52 100,0 293 856,6

17

Проектирование и  реконструкция станции 
обезж елезивания с увеличением 
производительности до 50 м3 /сут.

Гостищ евское 
сельское поселение с. 
Гостищ ево ул. 
М аслова

6 800,0 6 800,0
Областной

бюджет

18

Проектирование и  строительство станции 
обезж елезивания производительностью  25 м3 
/сут.

А лексеевское 
сельское поселение, с. 
Л уханино

4 200,0 4 200,0
Областной

бюджет

19

П роектирование и  строительство станции 
обезж елезивания производительностью  25 м3 
/сут.

Кустовское сельское 
поселение, с. 
С еретино

4 200,0 4 200,0
Областной

бюджет

20

П роектирование и  строительство станции 
обезж елезивания производительностью  25 м3 
/сут.

Д митриевское 
сельское поселение, с. 
Д митриевка, ул. 
Н абереж ная

4 200,0 4 200,0
Областной

бюджет

21

П роектирование и  строительство станции 
обезж елезивания производительностью  25 м3 
/сут.

Завидовское сельское 
поселение, с. 
Завидовка

4 200,0 4 200,0
Областной

бюджет

22

П роектирование и  строительство станции 
обезж елезивания производительностью  25 м3
/сут.

С аж енское сельское 
поселение, с. Озерово

4 200,0 4 200,0
Областной

бюджет

23

Проектирование и  строительство станции 
обезж елезивания производительностью  25 м3 
/сут.

К азацкое сельское 
поселение, с. 
Триречное

4 200,0 4 200,0
Областной

бюджет

24

П роектирование и  строительство станции 
обезж елезивания производительностью  25 м3 
/сут.

Д митриевское 
сельское поселение, с. 
О льховка

4 200,0 4 200,0
Областной

бюджет

25

П роектирование и  строительство станции 
обезж елезивания производительностью  25 м3 
/сут.

М ощ енское сельское 
поселение, с. Локня

4 200,0 4 200,0
Областной

бюджет

26

П роектирование и  строительство станции 
обезж елезивания производительностью  25 м3 
/сут.

Завидовское сельское 
поселение, х. 
Трубецкой

4 200,0 4 200,0
Областной

бюджет
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№
п/п Наименование мероприятий Место проведения 

мероприятия

Финансовая 
потребность, 

тыс. руб. 
с НДС

Реализация мероприятий по годам, 
тыс. руб. с НДС Источник

финансирован
ия2021 2022 2023 2024-2034

ИТОГО 366 661,6 19 105,0 1 600,0 52 100,0 293 856,6

27

П роектирование и  реконструкция 
центрального водовода Д у-110 м м  от 
водозабора "Кеселево» х. К еселево до с. 
Гостищ ево ул. М аслова протяж енностью  11,2 
км

Гостищ евское 
сельское поселение х. 
Кеселево до с. 
Гостищ ево ул. 
М аслова

16 344,0 16 344,0
Областной

бюджет

28

П роектирование и реконструкция разводящ ей 
сети: с. Гостищ ево ул. П ривокзальная Д-110 
мм протяж енность 2,5 км

с. Гостищ ево ул. 
Привокзальная

3 925,0 3 925,0
Областной

бюджет

29

П роектирование и  реконструкция сетей 
водоснабж ения г. Строитель: ул.
Ц иолковского -0,8 км, ул. Зеленая - 1 ,0  км , ул. 
П ионерский - 0,6 км, ул. К арла М аркса -1,0 км, 
ул. С адовая - 0,7 км, пер. С оветский - 0,8 км, 
пер. П ром ы ш ленны й - 0,7 км

г. Строитель: ул. 
Циолковского, ул. 
Зеленая, ул. 
Пионерский, ул. 
К арла М аркса, ул. 
Садовая, пер. 
Советский, пер. 
Промыш ленный

7 650,0 7 650,0
Областной

бюджет

30

П роектирование и  реконструкция водовода от 
насосной станции 3-го подъема ул. 2-я 
Заводская г. Строитель до ул. П ром ы ш ленная 
г. С троитель Д у-300 мм протяж енность - 1,4 
км

от насосной станции 
3-го подъема ул. 2-я 
Заводская г. 
С троитель до ул. 
П ромыш ленная г. 
Строитель

6 269,7 6 269,7
Областной

бюджет

31

П роектирование и реконструкция водовода от 
насосной станции 3-го подъема ул. 2-я 
Заводская г. Строитель до ул. 3-я Заводская г. 
С троитель Д у-300 мм протяж енность - 0,815 
км

от насосной станции 
3-го подъема ул. 2-я 
Заводская г. 
С троитель до ул. 3-я 
Заводская г. 
Строитель

3 800,0 3 800,0
Областной

бюджет

32

П роектирование и реконструкция водовода от 
ул. 2-я Заводская г. С троитель до ул. 5-е 
А вгуста г. С троитель Д у-300 м м  
протяж енность - 1,4 км

от ул. 2-я Заводская г. 
Строитель до ул. 5-е 
А вгуста г. Строитель

6 644,7 6 644,7
Областной

бю джет
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№
п/п

Н а и м е н о в а н и е  м е р о п р и я ти й
М есто  п роведения  

м е р о п р и я т и я

Ф и н а н с о в а я  
п отр еб н о сть , 

ты с . руб. 
с Н Д С

Р еали зац и я  м ероп ри яти й  по годам , 
ты с . руб. с Н Д С И сто ч н и к

ф инан си рован
И Я

2021 2022 2023 2024-2034

ИТОГО 366 661,6 19 105,0 1 600,0 52 100,0 293 856,6

33

П роектирование и реконструкция водовода от 
ул .5-е А вгуста до  перекреста ул. Ц ентральная 
с пер. К урский г. Строитель Д у-400 мм 
протяж енность - 1,4 км, Д у-300 мм 
протяж енность - 0,45 км, Д у-200 мм 
протяж енность - 0,85 км,

от ул.5-е А вгуста до 
перекреста ул. 
Ц ентральная с пер. 
К урский г. Строитель 
Я ковлевского района

14 075,0 14 075,0
Областной

бюджет

34

П роектирование и реконструкция водовода от 
насосной станции 2-го подъема х. Кондарево 
до насосной станции 3-го подъема ул. 2-я 
Заводская г. С троитель Д у-400 мм 
протяж енность - 4,2  км х2 (в две линии)

от насосной станции 
2-го подъем а х. 
К ондарево до 
насосной станции 3- 
го подъем а ул. 2-я 
Заводская г. 
С троитель
Я ковлевского района

26 000,0 26 000,0 Областной
бюджет

35

П роектирование и реконструкция водовода от 
водозабора п. Я ковлево до ул. Н абереж ная п. 
Я ковлево Д у-200 протяженность - 1,7 км

п. Я ковлево от 
станции 2-го подъема 
до ул. Н абереж ная

5 950,0 5 950,0
Областной

бюджет

36

П роектирование и  строительство сетей 
водоснабж ения (соединение и закольцовка) с. 
С трелецкое, ул. Колхозная, ул. Н ародная, ул. 
П ервомайская, ул. 5 А вгуста №  1 по №  24 до 
водонапорной баш ни (ул. Ш кольная) Д у -1 10 
мм протяж енность - 0,8 км

с. С трелецкое, ул. 
Колхозная, ул. 
Н ародная, ул. 
П ервомайская, ул. 5 
А вгуста №  1 по №  24 
до водонапорной 
баш ни (ул. 
Ш кольная)

1 216,0 1 216,0
Областной

бюджет

37

П роектирование и  бурение дополнительной 
водозаборной скваж ины  с. Задельное, 
строительство водонапорной баш ни

с. Задельное 2 750,0 2 750,0
Областной

бюджет

38

П роектирование и  бурение дополнительной 
водозаборной скваж ины  с. Крапивное, 
строительство водонапорной баш ни

с. Крапивное 2 750,0 2 750,0
Областной

бюджет

39
П роектирование и бурение водозаборной 
скваж ины  г. С троитель М КР "Ж уравлик"

г. С троитель М КР 
"Ж уравлик" 3 000,0 3 000,0

Областной
бюджет

40

П роектирование и  строительство 
водонапорной баш ни объемом 50 м3 п. 
Я ковлево ул. К овалевка

п. Я ковлево ул. 
К овалевка 850,0 850,0

Областной
бюджет
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№
п/п Наименование мероприятий Место проведения 

мероприятия

Финансовая 
потребность, 

тыс. руб. 
с НДС

Реализация мероприятий по годам, 
тыс. руб. с НДС Источник

финансирован
ИЯ2021 2022 2023 2024-2034

ИТОГО 366 661,6 19 105,0 1 600,0 52 100,0 293 856,6

41

П роектирование и  строительство 
водонапорной баш ни объемом 50 м3 с. 
М ощ еное, водозабор "Бочанка"

с. М ощ еное, 
водозабор "Бочанка"

850,0 850,0
Областной

бюджет

42

П роектирование и  строительство 
водопроводны х сетей  М КР "С ретенский" г. 
С троитель Д у -  160мм - 0,528 км; Д у -1 1 0  - 
1,757 км; Д у - 160 м м  - 0,739 км

г. С троитель М КР 
"Сретенский"

6 800,0 6 800,0
Областной

бюджет

43

П роектирование и  строительство 
водопроводны х сетей  М КР "В ъездной" с. 
Бы ковка Ду - 110 - 1,2 км;

с. Бы ковка М КР 
"Въездной"

2 467,9 2 467,9
Областной

бюджет

44

П роектирование и  строительство 
водопроводны х сетей  п. Томаровка М К Р 
"Новый-2» Ду - 110 - 2,3 км;

п. Томаровка М К Р 
"Новый-2"

4 730,2 4 730,2
Областной

бюджет

45

П роектирование и  реконструкция 
центрального водовода Д у -1 10 мм от 
водозабора с. Н епхаево до водонапорной 
баш ни с. С мородино протяж енностью  3900 м

от водозабора с. 
Непхаево до 
водонапорной баш ни 
с. С мородино

5 343,0 5 343,0
Областной

бюджет

46

П роектирование и  реконструкция сетей  с. 
Бы ковка ул. Ц ентральная Д у -1 10 мм 
протяж енность - 0,3 км

с. Бы ковка ул. 
Ц ентральная

511,0 511,0
Областной

бюджет

47

П роектирование и  реконструкция водовода от 
водозабора "Зад Еленский" до станции 3-го 
подъем а г. С троитель Д у - 300 мм 
протяж енностью  - 3,7 км

от с. Задельное до 
станции 3-го подъема 
г. Строитель ул. 2-я 
Заводская

24 775,7 24 775,7
Областной

бю джет

48

П роектирование и  реконструкция сетей  
водоснабж ения п. Томаровка ул. 
Рокоссовского Д у -1 10 мм протяж енность - 0,7 
км

п. Томаровка, ул. 
Рокоссовского

1 159,0 1 159,0
О бластной

бю джет

49

П роектирование и  реконструкция сетей  
водоснабж ения с. Триречное, ул. 
М агистральная Д у -1 10 мм протяж енность - 0,7 
км

С трелецкое сп, с. 
Триречное, ул. 
М агистральная

1 079,0 1 079,0
О бластной

бю джет

50

П роектирование и  реконструкция сетей  
водоснабж ения с. Бутово, ул. У краина Д у -1 10 
мм протяж енность - 0,8 км

с. Бутово, ул. 
У краина

1 216,0 1 216,0
О бластной

бю дж ет
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№
п/п Наименование мероприятий Место проведения 

мероприятия

Финансовая 
потребность, 

тыс. руб. 
с НДС

Реализация мероприятий по годам, 
тыс. руб. с НДС Источник

финансирован
И Я

2021 2022 2023 2024-2034

ИТОГО 366 661,6 19 105,0 1 600,0 52 100,0 293 856,6

51

П роектирование и  реконструкция сетей 
водоснабж ения с. К азацкое от водонапорной 
баш ни до ул. Ц ентральная Д у -1 10 мм 
протяж енность -1 ,2  км

с. Казацкое от 
водонапорной баш ни 
до ул. Ц ентральная

1 844,0 1 844,0
Областной

бюджет

52
К апитальны й рем онт здания насосной станции 
2-го  подъема х. К ондарево

х. Кондарево 15 000,0 15 000,0
Областной

бюджет

53
К апитальны й рем онт здания насосной станции 
3-го  подъема г. С троитель ул. 2-я Заводская

г. С троитель ул. 2-я 
Заводская

50 000,0 50 000,0
Областной

бюджет

54

К апитальны й рем онт здания насосной станции 
2-го  подъема п. Я ковлево

п. Я ковлево 
территория насосной 
станции 2-го подъема

15 000,0 15 000,0
Областной

бюджет

55

Зам ена насосного оборудования с установкой 
дополнительного частотного преобразователя 
на  станции третьего подъем а в г. Строитель, 
ул. 2-я Заводская

г. Строитель, ул. 2-я 
Заводская

466,4 466,4
Областной

бюджет

56
Оборудование водозаборны х скваж ин 
устройствам и защ иты  и  автоматики

с. Выковка, с. 
Задельное

450,0 450,0
Областной

бюджет

57

Оборудование скваж ин водомерны м и узлам и

Г/п "Город 
Строитель", г/п 
"Поселок Томаровка", 
г/п "Поселок 
Яковлево", 
М ощ енское с/п, 
Кустовское с/п, 
Д митриевское с/п, 
Завидовское с/п, 
А лексеевское с/п, 
Бутовское с/п,
Г остищ евское с/п, 
Смородинское с/п, 
Саженское с/п, 
К ривцовское с/п, 
Терновское с/п, 
Быковское с/п, 
Казацкое с/п, 
Стрелецкое с/п

1 320,0 1 320,0
Областной

бюджет
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№
п/п Наименование мероприятий Место проведения 

мероприятия

Финансовая 
потребность, 

тыс. руб. 
с НДС

Реализация мероприятий по годам, 
тыс. руб. с НДС Источник

финансирован
ия2021 2022 2023 2024-2034

ИТОГО 366 661,6 19 105,0 1 600,0 52 100,0 293 856,6

58

П роектирование и организация зон 
санитарной охраны водозаборов артезианских 
скваж ин

г/п "П оселок 
Яковлево", 
М ощ енское с/п, 
Кустовское с/п, 
Д митриевское с/п, 
Завидовское с/п, 
А лексеевское с/п, 
Бутовское с/п,
Гостищ евское с/п, 
Саженское с/п, 
К ривцовское с/п, 
Терновское с/п, 
Быковское с/п, 
К азацкое с/п, 
С трелецкое с/п

2 720,0 2 720,0
Областной

бюджет

59
П роектирование и  бурение дополнительной 
водозаборной скваж ины с. О льховка

Я ковлевский район, с. 
О льховка

2 300,0 2 300,0
Областной

бюджет

Таблица 43

Водоотведение

№
п/п Наименование мероприятий Место проведения 

мероприятия

Финансовая 
потребность, 

тыс. руб. 
с НДС

Реализация мероприятий по годам, 
тыс. руб. с НДС Источник

финансирования2021 2022 2023 2024-2034

ИТОГО 142 965,4 51 000,0 40
000,0 0,0 51 965,4

1 П роектирование очистных сооружений п. 
Я ковлево производительностью  350 м 3/сут п. Я ковлево 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0

Областной
бюджет

2 С троительство очистных сооружений п. 
Я ковлево производительностью  350 м 3/сут п. Я ковлево 65 000,0 25 000,0

40
000,0

0,0 0,0
Областной
бюджет

3 П роектирование очистных сооруж ений п. 
Т ом аровка производительностью  350 м3/сут п. Томаровка 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0

Областной
бюджет
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№
п/п Наименование мероприятий Место проведения 

мероприятия

Финансовая 
потребность, 

тыс. руб. 
с НДС

Реализация мероприятий по годам, 
тыс. руб. с НДС Источник

финансирования2021 2022 2023 2024-2034

4
С троительство напорного канализационного 
трубопровода в г. Строитель

г. С троитель 16 000,0 16 000,0 0,0 0,0 0,0
Областной
бюджет

5
П роектирование и строительство очистных 
сооруж ений с. Терновка 
производительностью  120 м З/сут

с. Терновка 24 000,0 0,0 0,0 0,0 24 000,0 Областной
бюджет

6
П роектирование и  строительство напорного 
канализационного коллектора Ду-500, 
протяж енность - 0,8 км

г. С троитель 7 694,4 0,0 0,0 0,0 7 694,4
Областной
бюджет

7
П роектирование и  реконструкция КНС г. 
Строитель ул. Дачная

г. С троитель 8 500,0 0,0 0,0 0,0 8 500,0
Областной
бюджет

8
П роектирование и  реконструкция 
самотечного канализационного коллектора 
Ду-500 мм, протяж енность - 1,02км

г. С троитель 10 701,0 0,0 0,0 0,0 10 701,0
Областной
бюджет

10
Оборудование плавным пуском 
электронасосны е агрегаты  канализационных 
насосны х станций (КН С)

г. С троитель 840,0 0,0 0,0 0,0 840,0
Областной
бюджет

11

У становка дополнительного 
электронасосного агрегата м арки СМ  150- 
125-315, СМ  100-65-200 на канализационных 
насосны х станциях (К Н С )

г. С троитель 230,0 0,0 0,0 0,0 230,0
Областной
бюджет
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Объемы финансирования инвестиций по проектам Программы определены в ценах 
отчетного года, носят оценочный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из 
возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий. Финансовое обеспечение 
программных инвестиционных проектов может осуществляться за счет средств бюджетов 
всех уровней на основании Законов Белгородской области, нормативно-правовых актов 
муниципального образования, утверждающих бюджет. Предоставление субсидий из 
областного бюджета, бюджетам муниципальных образований Белгородской области 
осуществляется в соответствии с Правилами, устанавливаемыми Субъектом РФ.

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня 
запланированных технических и финансово-экономических плановых показателей.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной 
инфраструктуры применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой 
проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса, утвержденные приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. № 48.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный 
для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального 
носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем 
жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами 
учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса 
характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, 
эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность 
коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования 
без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то 
есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без 
аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется 
обратной величиной -  интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на 
единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных 
сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; 
уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, 
характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный 
расход топлива.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения 
муниципального образования являются:

-обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до 
потребителя;
-улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по 
системе водоснабжения;
-обеспечение энергосбережения;
-обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе 
водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.
Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения 

являются:
-обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе 
водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;
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-повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов 
водоотведения;
-уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;
-улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по 
системе водоотведения;
-обеспечение энергосбережения.
Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь 

следующего эффекта:
-обеспечение бесперебойного электроснабжения;
-повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь; 
-обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, 
планируемых к застройке.
Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит 

достичь следующего эффекта:
-обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения;
-обеспечение возможности строительства и ввода в эксплуатацию систем 
газоснабжения по частям.
Реализация программных мероприятий в сфере захоронения (утилизации) ТКО 

обеспечит улучшение экологической обстановки.

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения.
6.1 Объемы и источники инвестиций

При рассматриваемой форме реализации инвестиционных проектов наиболее 
эффективными по критерию минимизации стоимости ресурсов для муниципального 
образования будут являться механизмы их финансирования:

-с привлечением бюджетных средств (для оплаты части инвестиционных проектов 
или оплаты процентов по заемным средствам):

-федеральный бюджет;
-областной бюджет;
-местный бюджет;
-за счёт собственных средств предприятий:
-за счет платы (тарифа) на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) 

объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры и тарифов 
организации коммунального комплекса на подключение;

-надбавки к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг организаций 
коммунального комплекса и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса;

-амортизационные отчисления.
Иные механизмы финансирования инвестиционных проектов предполагают 

включение в расходы на их реализацию платы за привлечение заемных средств 
инвесторов (кредитных организаций), увеличивая стоимость ресурсов для потребителей.

Объемы финансирования инвестиций по проектам Программы определены в ценах 
отчетного года, носят оценочный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из 
возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий.

В 1 квартале года, следующего за отчетным, Программа ежегодно корректируется 
Координатором по итогам фактического финансирования из всех видов источников.

6.2 Краткое описание форм организации проектов
Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в 

следующих формах:
•проекты, реализуемые действующими организациями на территории 

муниципального образования;
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•проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том 
числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой 
концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

•проекты, для реализации которых создаются организации с участием 
муниципального образования;

•проекты, для реализации которых создаются организации с участием 
действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения), 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 
электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, утилизации ТКО.

Выбор формы реализации инвестиционных проектов определяется структурой 
источников финансирования мероприятий и степенью участия организаций 
коммунального комплекса в их реализации.

Выбор формы реализации инвестиционных проектов должен основываться на 
совокупной оценке следующих критериев:

•источник финансирования инвестиционных проектов (бюджетный, 
внебюджетный);

•технологическая связанность реализуемых инвестиционных проектов с 
существующей коммунальной инфраструктурой;

•экономическая целесообразность выбора формы реализации инвестиционных 
проектов, основанная на сопоставлении расходов на организацию данных форм.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций
коммунального комплекса.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ 
являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям 
инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для 
потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации 
коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к 
системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса 
на подключение подготавливает орган регулирования.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды 
деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий 
организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) 
модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, 
повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, 
подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе 
теплоснабжения.

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» утверждаются органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного 
самоуправления.

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждает 
Правительство Российской Федерации.

Источники покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ 
организаций - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются 
согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 г.
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№ 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере 
теплоснабжения».

Инвестиционные проекты в сфере теплоснабжения планируется реализовать за счет 
внебюджетных источников. Возможность реализации инвестиционных проектов в сфере 
теплоснабжения с привлечением сторонних инвесторов на конкурсной основе должна 
рассматриваться с учетом условий договоров аренды имущественного комплекса.

Особенности принятия инвестиционных программ субъектов 
электроэнергетики

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики - совокупность всех 
намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики 
инвестиционных проектов.

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 
26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения 
субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых 
(включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок 
согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) 
инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в 
уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 977.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ 
субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в 
регулируемые тарифы.

Инвестиционные проекты в сфере электроснабжения планируется реализовать за 
счет внебюджетных источников и технологически связанных с инфраструктурой 
действующих на территории муниципального образования территориальных сетевых 
организаций.

Исходя из приведенных условий инвестиционные проекты, реализуемые в системе 
электроснабжения муниципального образования, целесообразно осуществлять 
действующими сетевыми организациями.

Особенности принятия программ газификации муниципальных образований 
и специальных надбавок к тарифам организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности в сфере газоснабжения

В целях дальнейшего развития газификации регионов и в соответствии со статьей 
17 Федерального закона от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 
Федерации» Правительство Российской Федерации своим Постановлением от 03.05.2001 
г. № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку 
газа газораспределительными организациями для финансирования программ
газификации» установило, что в тарифы на транспортировку газа по
газораспределительным сетям могут включаться, по согласованию с 
газораспределительными организациями, специальные надбавки, предназначенные для 
финансирования программ газификации, утверждаемых органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации.

Программы газификации -  это комплекс мероприятий и деятельность, 
направленные на осуществление перевода потенциальных потребителей на использование 
природного газа и поддержание надежного и безопасного газоснабжения существующих 
потребителей.
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Средства, привлекаемые за счет специальных надбавок, направляются на 
финансирование газификации жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренной 
указанными программами.

Размер специальных надбавок определяется органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по методике, утверждаемой Федеральной службой по 
тарифам.

Специальные надбавки включаются в тарифы на транспортировку газа по 
газораспределительным сетям, установленные для соответствующей 
газораспределительной организации.

Методика определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ 
газификации разработана во исполнение Федерального закона от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ 
«О газоснабжении в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 03.05.2001 г. № 335 «О порядке установления специальных надбавок к 
тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для 
финансирования программ газификации» и утверждена приказом ФСТ от 18.11.2008 г. № 
264-Э/5.

7. Управление программой.
Система управления Программой и контроль хода ее выполнения определяется в 

соответствии с требованиями действующего федерального, регионального и 
муниципального законодательства.

Механизм реализации Программы базируется на принципах разграничения 
полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.

Заказчиком Программы является администрация муниципального образования. 
Ответственным за реализацию Программы является администрация муниципального 
образования.

Контроль реализации программы возлагается на администрацию муниципального 
образования в рамках исполнения полномочий органов местного самоуправления, а также 
предприятиями коммунального комплекса муниципального образования, в том числе 
теплоснабжающей организацией и субъектами электроэнергетики муниципального 
образования.

Основными функциями администрации муниципального образования по 
реализации Программы являются:

•оценка эффективности использования финансовых средств;
•вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на 

реализацию Программы;
•реализация мероприятий Программы;
•подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых 

потребностей на их реализацию;
•организационное, техническое и методическое содействие организациям, 

участвующим в реализации Программы;
•обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления Муниципального 

образования и организаций, участвующих в реализации Программы;
•мониторинг и анализ реализации Программы;
•сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных 

программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;
•осуществление оценки эффективности Программы и расчет плановых показателей 

и индикаторов реализации Программы;
•осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и 

сопровождения реализации Программы.
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В рамках осуществляемых полномочий администрация муниципального 
образования подготавливает соответствующие необходимые документы для 
использования организациями, участвующими в реализации Программы.

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация 
муниципального образования.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального образования, бюджета Белгородской области, а также средств 
организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования, включенных в соответствующие проекты инвестиционных 
программ. Инвестиционными источниками организаций коммунального комплекса 
являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства регионального и 
федерального бюджетов в рамках финансирования региональных и федеральных 
программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального 
образования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке 
при формировании и утверждении проекта бюджета муниципального образования на 
очередной финансовый год.

Инструментом реализации Программы являются инвестиционные и 
производственные программы организаций коммунального комплекса (в том числе в 
сферах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов). Одним из источников финансирования таких 
программ организаций коммунального комплекса являются тарифы, в том числе 
долгосрочные, надбавки к тарифам, инвестиционные составляющие в тарифах, 
утвержденные с учетом их доступности для потребителей, а также тариф на подключение 
(плата за подключение) к системе коммунальной инфраструктуры, получаемая от 
застройщиков.

При недоступности тарифов или надбавок частичное финансирование 
осуществляется за счет бюджетных источников.

Внесение изменений в Программу (корректировка Программы) осуществляется по 
итогам анализа отчета о ходе выполнения Программы путем внесения изменений в 
соответствующее Решение Совета депутатов муниципального образования, которым 
утверждена Программа

Корректировка Программы осуществляется в случаях:
-отклонений в выполнении мероприятий Программы в предшествующий период;
-приведения объемов финансирования Программы в соответствие с фактическим 

уровнем цен и фактическими условиями бюджетного финансирования;
-снижения результативности и эффективности использования средств бюджетной 

системы;
-уточнения мероприятий, сроков реализации, объемов финансирования 

мероприятий.
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